
の有無等）

施工条件書詳細は　　　　　による

有

有

有

有

建設発生土 サンエイト ２３ 無 無有

仕様は、建築工事写真取扱要領による。

仕様は、建築工事完成図取扱要領による。

廃石膏ボード

大型車両搬入時

２戸（１階1戸、２階１戸）
ＤＫ・和室

３

電気設備工事　

機械設備工事

保険料　４戸分　現場検査　２回住宅瑕疵担保
　　責任保険

防音シート

他の第２団地予定地

２０

１０人

１８３．４２ ２８７．３６

９．０４ ９．０４

１９２．４６ ２９６．４０

5項ロ

公営住宅建設事業　市営住宅三刀屋第２団地Ｂ棟建設工事(建築主体)
(　)

Ｄｅｓ 一級建築士登録（大臣）

事務所（知事） 陶 山 利 幸
Ｎｏ．１５１９２０

Ｎｏ．１６５５ツカサ設計事務所
図面種別 縮　　尺図面番号 工　　事　　名

市営住宅三刀屋第２団地Ｂ棟

物置

５７７．７５

新築 木造 ２

新築 鋼板製 １

２

１

６

雲南市

木 造 建 築 工 事 仕 様 書

Ａ－特１

１　３５

Ⅰ　工 事 概 要

　１　工　事　場　所

　４　建　物　用　途

　５　棟　別　概　要

　　　　　　 特記事項に記載の≪　≫内表示番号は、標準仕様書の当該項目・図または表を示す。

　　　（３） 特記事項に記載の（　）内表示番号は、木標仕の当該項目・図または表を示す。

１　適用基準等

　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・ 公共住宅標準詳細設計図集（第４版）

　　　　　　　　　　　　　　　　公共住宅事業者等連絡協議会監修

　 　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人公共建築協会 編集

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 工事写真撮影ガイドブック

＊ 営繕工事写真撮影要領（平成２８年版）による

　 建築工事編及び解体工事編　平成３０年版　

２）製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

１）品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

３）法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

４）生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

５）安定的な供給及び保守等の営業体制が整えられていること。

２　材料の品質等 本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有する

ものとし、ＪＩＳ及びＪＡＳマーク表示のない材料及びその製造業者

ただし、使用量の少ないもの、簡易な材料又は品質を証明する資料の

の承諾を受けて証明資料の提出を省略することができる。

等は、次の１）～６）の事項を満たすものとする。

入手困難なもの等については、次の１）～６）を考慮の上、監督職員

＊ 建築工事標準詳細図（平成３１年版）

６）材料及び接着剤等のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。

なお、商品名が記載された材料については、当該商品又は同等品を使

用するものとし、同等品を使用する場合は、監督職員の承諾を受ける

ものとする。

また、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性

能を有することの証明となる資料又は外部機関が発行する資料等の写

しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。

項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

ただし、社団法人公共建築協会編集・発行「建築材料・設備機材等品

質性能評価事業　建築材料等評価名簿（最新版）」及び「同設

　　　（１） 図面及び特記事項に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部

　　　　　 　監修「公共建築木造工事標準仕様書（平成３１年版）」(以下「木標仕」という)及び

　　　　　　 「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成３１年版〔平成３１年４月２５日

　　　　　　 改定〕」（以下「標準仕様書」という）による。

　　　（２） 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び機械設備工事

　　　　　　 はそれぞれの工事仕様書を適用する。

　１　共　通　事　項

　　　　　 ・ 印と ＊ 印のある場合はともに適用する。

　　　（１） 章及び項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

　２　特　記　事　項

　　　（２） 特記事項は ・ 印を適用する。

　　　　　 ・ 印の無い場合は、 ＊ 印のあるものを適用する。

Ⅱ　工 事 仕 様

一

共

通

事

項

１

章

般

章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

（平成１２年法律第１００号）に基づく、「環境物品等の調達の推進

に関する基本方針（平成３１年２月８日変更閣議決定）」に定める

３．環境への配慮

特定調達品目の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の

基準を満たすものとする。

　　及び製品

　 用する。

・ しまね・ハツ・建設ブランドに登録された下記工法又は製品を使

木標仕及び標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、

監督職員の承諾を受けて、当該製品指定工法によることができる。

登 録 技 術 適　用　箇　所

　（１．３．３）

　（１．３．５）

　（１．３．１１） 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 現場において再利用を図るもの

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＊ 配置する

・ 引き渡しを要するもの

　 資格等は監指表１．３．２及び監指表１．３．３による

５　電気保安技術者

６　施 工 条 件

７　発生材の処理等

産業廃棄物の処理及び再資源化を図るものは下記による

備　考

（再資源化
（有・無）

処分費

（有・無）

区間

ＤＩＤ

（Ｋｍ）

距離
品　目

・ コンクリート塊

・ アスファルト塊

・ コンクリート

　 及び鉄から

　 成る建設資材

・ 木材

搬 出 場 所

特定建

設資材

項　目

特別管

理産業

廃棄物

その他

・ 建設リサイクル法に基づく届出

　（１．３．８） 配置する位置は別に図示する。

以下のとおり、交通の誘導に係る業務に従事する者を配置すること。

交通安全管理の必要な作業等人・日数名　　称

交通誘導員Ａ

交通誘導員Ｂ

交通整理員　

　　　  交通整理員については資格を問わない。

 　   　取り扱いは平成１９年４月２６日付技第２６号による

　（注）交通誘導員Ａ、Ｂは警備業法に定める警備員とし、

＊ 技能士制度の趣旨を十分理解の上、積極的な活用に努めること。

測定対象室：

　　（ただし書きによる測定方法を含む）

　・ 住宅性能表示制度に基づく測定方法

　・ 学校施設の工事における環境衛生検査の濃度測定要領

　・ 営繕工事におけるホルムアルデヒド等測定要領

測定方法：

測定化学物質名：

下記により測定し、その結果を監督職員に報告する。

　・ ホルムアルデヒド　 ・ トルエン　 ・ キシレン   

　・ エチルベンゼン　 ・ スチレン　 ・ パラジクロロベンゼン

　（１．５．２）

　　　濃度測定

　　（１．５．９）

８　交通安全管理

９　技能士の適用

章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

下記のものを提出する。

区　　分

完成写真

工 事 中

写 真

（着工前含）

＊ カラー

＊ カラー

分　　　類 サイズ（㎜）

＊ ８０×１２０ 程度

外部全景

＊ １２０×１７０ 程度

その他

＊ ８０×１２０ 程度

部

提出部数

１　部
デジタルカメラを使用した場合は、工事中写真及び

完成写真のデータを記録したＣＤ－Ｒ等を提出する。

電子データ

（ＣＤ－Ｒ等）

（注）フィルムカメラを使用する場合は監督職員と協議する。

下記のものを、竣工後１５日以内に提出する。

提出部数

　　表装（ ＊ レザック表紙（ラミネート仕上げ））

 ＊ 竣工図

品　名　・　仕　様

＊ 電子データ（ＰＤＦデータ、ＣＡＤデータ、施工図）（ＣＤ－Ｒ等） １　部

にある。なお、貸与されたデータは、当該工事における施工図又は

完成図の作成のため以外に使用してはならない。

製本の取りまとめについては監督職員の指示による。

書　　　類　　　名

 機器取扱い説明書

 建築物等の利用に関する説明書

 （建築物等の利用に関する説明書作成要領による）

 機器性能試験成績書

 その他監督職員が指示するもの

 官公署等届出書類

提出部数

 建築物等の利用に関する説明書の電子データ（ＣＤ－Ｒ等）

（注）保全に関する資料は１部を施設管理者に引き渡す

・　　　　　　　　　　　　

・　　　　　　　　　　　　　　

下記の者に、労働安全衛生法第３０条第２項に基づく指名を行う。

・ 本工事の受注者

・ 関連他工事の受注者（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

提出した施工図及び施工計画書の著作に関わる当該建物における

使用権は発注者に委譲するものとする。

建築基準法に基づき定められた区分等

　基準風速 Ｖ０（ｍ／ｓ）

　　　　　・ ３０

　　　　　・ ３２（旧益田市、旧匹見町、旧日原町、隠岐郡）

　　　　　・ ３４（旧津和野町、旧柿木村、旧六日市町）

　地表面粗土区分　 ・ Ⅰ　 ・ Ⅱ　 ・ Ⅲ　 ・ Ⅳ

　積雪荷重　 告示第１４５５号、島根県建築基準法施行細則による

契約約款第51条における保険の加入期間は、工事着手から工事の

完成期日後 40 日とする。

・工事受注時　契約締結後10日以内

・登録内容の変更時　変更契約締結後10日以内

・工事完成時　工事完成後10日以内

仮

設

工

事

章 項　 　　目

１　手すり先行足場

２　監督員事務所

　（２．２．４）

　（２．３．１）

特　　　　記　　　　事　　　　項

「手すり先行工法等に関するガイドライン

面　積：　　　　㎡程度

仕上げ：

設　備：

備　品：

（厚生労働省平成２１年４月策定）」による。

設置する

設置できる

構内既存の施設

工事用水　・ 利用できる（有償）　・ 利用できない

工事用電力　・ 利用できる（有償）　・ 利用できない

設置箇所、材質、構造及び設置期間は図示による。

設置範囲　　・ 図示の位置　　・ 外部足場全面

養生シートの種別

　・ 養生シート

３　現場事務所

４　工事用電力、水、

　　その他

５　仮囲い及び出入口

６　養生シート

　・ ネット状養生シート

　　　・ 防炎Ⅰ類　　・ 防炎Ⅱ類

設置箇所、材質、構造及び設置期間は図示による。

＊ 工事用看板

・ 工事用標示板

（注）取り扱いは平成２５年３月８日付営第９４５号による

　・ 　　　　　　　　　　　

　　　（表示板１，４００㎜×５００㎜用）　　　　　２台

＊ 工事用バリケード　　　　　　　　　　　　 　　　５台

　　　（表示板１，４００㎜×１，１００㎜用）　　　　台

　　　・ 防炎Ⅰ類　　・ 防炎Ⅱ類

７　洗　車　場

　　（県産木材製品）

８　木製安全施設製品

１　埋戻し及び

　　盛土の種別

　（３．２．３）

２　建設発生土の処理

３　山　留　め 工法等

　（３．２．５）

指定処分　・ Ａ　・ Ｂ　・ Ｃ　・ Ｄ　・ Ｅ　・ Ｆ

(島根県：「建設発生土の処理について」参照)

基

・

業

地

・

３

土

＊ 図示による

・ 鉛直載荷試験　　　・ 水平載荷試験

　　試験杭の位置及び載荷荷重等は図示による。

　　試験の方法及び報告書の記載事項等は図示による。

４　試　験　杭

５　杭の載荷試験

　≪４．２．２≫

　≪４．２．３≫

・ 実施する

事

　　試験の方法及び報告書の記載事項等は図示による。

６　地盤の載荷試験

　≪４．２．４≫

・ 実施する

　　試験位置及び載荷荷重は図示による。

　平板載荷試験

鋼矢板等の抜き跡の処理工法

存置　　・ する　　＊ しない　（３．３．２～３）

＊ 砂を充填する　　・　　　　　　　　　　　　工

礎

　　部

建　物　名　称 建築種別 階数
消防法

Ｎｏ． 建築面積（㎡）構　造

１

２

３

４

５

６

７

合　　　　　　計

の区分
延面積（㎡）

　２　地　域　地　区　　　都市計画区域（　・ 内　　・ 外　）

用途地域等（　　　　　　　　　　）

　３　敷　地　面　積　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

４　特別な材料の工法

所定の品質及び性能を有しているものとする。

備機材等評価名簿（最新版）」に記載されたものについては、

１０　化学物質の

測定箇所：　　　

工 事 写 真１１　

１　　部

完　成　図１２　

複 

写 

図

　　製本サイズ（ ＊ Ａ３縮小版 ）白焼

　　（１．７．３）

保全に関する資料１３　

 　部

 　部

関連他工事１４　

１５　

　　　指名

特定元方事業者の

　　　施工計画書

　　（１．２．２、３）

施工図及び

耐荷重及び耐外力

１６　

１７　

火災保険

の登録

工事実績情報

２

　（ ・ 敷地内　・ 敷地外（設置可能場所：　　　　　　　　　））

埋戻し　・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ｄ種　  （表３．２．１）

  　　　・ （材料：　　　　　　　　工法：　　　　　　　　　 ）

盛　土　・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ｄ種　　（表３．２．１）

　　　　（Ｃ種の場合の詳細は、現場説明書による。）

　　　　・ （材料：　　　　　　　　工法：　　　　　　　　 　）

(         　　　　　　　　　　         　　　        )

１８

１９

設計に関するＣＡＤデータを貸与するが、著作権者は、　 

特記仕様書(１)

島根県雲南市三刀屋町三刀屋１１８６－１４

第1種住居地域

共同住宅



２回塗

捨コンクリート

(スロープ部)

同等品

同等品

同等品

同等品

 小口径鋼管杭基礎工法

JIS G　3444

捨てコン

外部基礎仕上

ウレタン系接着剤

公営住宅建設事業　市営住宅三刀屋第２団地Ｂ棟建設工事(建築主体)
(　)

Ｄｅｓ 一級建築士登録（大臣）

事務所（知事） 陶 山 利 幸
Ｎｏ．１５１９２０

Ｎｏ．１６５５ツカサ設計事務所
図面種別 縮　　尺図面番号 工　　事　　名

・　18N／㎜2

土台

非塗膜形成タイプ塗料(木部浸透)

大引、火打、筋交い、間柱

Ａ－特２

溶接継手

閉鎖形

２　３５

章 章 章項　 　　目 項　 　　目 項　 　　目特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

　　及び鋼杭地業
杭の種別種類

規格名称

曲げ強度に

よる区分

寸　法

設計支持力

先端部形状

継手の工法

杭頭の処理

＊ 図示による

支持層の位置

及び土質

（径×長さ）

（ｋＮ／本）

＊ 図示による

＊ 図示による

＊ 図示による

＊ 図示による

杭の精度

　水平方向の位置ずれ

　（注）杭の施工誤差による偏心については施工後、監督職員に 

７　既製コンクリート

　≪４．３節、

　　４．４節≫

継手の工法

・

部　位

・ 柱主筋

・ 梁主筋

・ 基礎スラブ、耐圧スラブ

・ 土圧壁など

・ 耐震壁

・ 溶接継手

・ ガス圧接（Ｄ１９以上）　・ 機械式継手

・ 溶接継手

・ ガス圧接（Ｄ１９以上）　・ 機械式継手

継手工法と適用径の範囲

・ ガス圧接（　　　　　）　・　

＊ 重ね継手（　　　　　）  ・　

＊ 重ね継手　　　　　　 　 ・　

鉄筋の継手位置は鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説

（（一社）日本建築学会）による

　　コンクリート杭地業

コンクリート

構造体コンクリート強度と供試体の強度差を考慮した割り増し

杭の精度

　水平方向の位置ずれ　

支持層の位置及び土質等は図示による

　種別　　・ Ａ種　　・ Ｂ種　　　　　　　　　（表４．５．１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（建学標仕ＪＡＳＳ４） 

　（注）杭の施工誤差による偏心については施工後、監督職員に 

　設計基準強度　　　　　Ｎ／㎜２

　・ 行う( ・ ３Ｎ／㎜２　・ 　　　　　　　）　 ＊ 行わない

　　＊ 構造図による ・ 杭径の１／４かつ１００㎜以下

８　場所打ち

　≪４．５節≫

９　砂 利 地 業

範囲及び厚さ

　＊ 図示による

施工範囲は図示による。

・ 地盤改良

　工　法

　　　＊ 工法（　　　　　　　　　　　　　）　詳細は図示による

　セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の試験

　　　・ 六価クロム溶出試験

　　　　　配合設計段階　　検体　　　施工後段階　　検体

　　　・ タンクリーチング試験

　　　地業

・ 

・ 

＊ ＳＤ２９５Ａ

＊ ＳＤ３４５

径種類の記号

Ｄ１０   Ｄ１３   Ｄ１６

Ｄ１９以上

　　≪５．２．１≫

　　≪５．２．２≫

＊ 寸法、施工箇所は図示による 

　　≪５．３．４≫

　　　種類と強度

　　≪６．２．１～２≫

　　≪６．１０．１

　　　　　　　～２≫

＊ 普通コンクリート

設計基準強度（Ｆｃ）
適 用 箇 所種　別

・ １種

・ ２種

・ １種

・ ２種

所用気乾単位

容積質量（ｔ／ｍ３）（Ｎ／㎜２）

・ Ａ　種

適　用　箇　所種　　別

・ Ｂ　種

・ Ｃ　種

打放し仕上げの種別（合板せき板を用いる場合）　（表６．２．４）

適　用　箇　所種　　別

コンクリートの仕上がりの平たんさ　　　　　　　（表６．２．５）

＊ 図示による

・　　　　

＊ 図示による

・　　　　

＊ 図示による

・　　　　

・ ａ　種

・ ｂ　種

・ ｃ　種

　　　リートの仕上り

　　≪６．２．５≫

塩化物量　　　　０．３ｋｇ／ｍ３以下　　　 （６．５．４（１））

混和剤の種類　＊ ６．３．１（４）（ａ）による　・ 図示による

混和材の種類  ＊ ６．３．１（４）（ｂ）による　・ 図示による

アルカリ総量　　３．０ｋｇ／ｍ３以下　　　 （６．５．４（２））　　　アルカリ総量

　　　及び混和材料

規　　格

・ 表面加工品

　・ 床型枠用鋼製デッキプレート

　・ メッシュ型枠

　　　（建設技術評価品または評価名簿による）

　・ 断熱材兼用型枠

　・ ＭＣＲ工法用シート

　・ 化粧型枠

厚　　さ 適　用　箇　所

ひび割れ誘発目地の位置、形状及び寸法

　＊ 図示による　・ 　　　　　　　　

材料

　　 　適用箇所（ ＊ 図示による ・ 　　　　　　 　 　　　　　）

　　　 適用箇所（ ＊ 図示による ・ 　　　　　　　　　　　　　）

　　 　適用箇所（ ・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　 適用箇所（ ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）

　　　 適用箇所（ ＊ 図示による ・ 　　　　　　　　　　　　　）

　・ 内部（          ㎜）

・ １２㎜  ・　　　　

・ １２㎜  ・　　　　・ Ｂ－Ｃ

　　≪６．８．２≫

設計基準強度（Ｆｃ）

＊ ６．１４．１（４）

　 （ア）～（カ）による

・ 図示による

適　用　箇　所スランプ

・　　　　　　　　　

＊ １８Ｎ／㎜２ ・ １５㎝

・ １８㎝

コンクリートの種類　

　　≪６．１４．１≫

コンクリートの打ち増し厚さ（打ち放し仕上げ部）

　・ 外部（　　　　　㎜）　　≪６．８．１≫

４　接　着　剤

　（５．２．４）

１　一 般 事 項

　（５．１．１）

建築基準法施工令第４６条第４項表１に掲げる軸組を用いて、

同４項の壁量を満たす建築物に適用する

・ 接着剤による接合　　・ 接着剤を併用した接合

　　 接着剤の種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 床滑り防止用接着剤

　　 種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　（５．４．３）

５　孔あけ加工 ボルト孔の径　（ ・ 図示　　・　　　 　　　　　　　　　　　）

ドリフトピンの孔径　（ ・ 図示　　・　　　　　　　　　 　　）

柱に取り付ける梁の引張り鉄筋

上記以外の鉄筋

　　≪５．３．４≫ 　＊ ４０ｄと表５．３．４の定着長さのうち大きい値とする

　＊ ４０ｄと表５．３．４の定着長さのうち大きい値とする

　・　　　　　　　　　　 

事

工

造

木

４ 処理方法１　防腐・防蟻処理

　（４．２．１～３）

　　適用部材（　　　　　　　　　　　 　　　　              ）

・ 薬剤の加圧注入

　（保存処理性能区分　・ Ｋ２　・ Ｋ３　・ Ｋ４　・　　　　）

　　適用部材（　　　　　　　　　　　 　　　　              ）

　　インサイジングの適用　　・ する　　・ しない

・ 薬剤の塗布　

　　適用部材（　　　　　　　　　　　 　　　　              ）

　　処理の方法　

　　　・ 図示による

　　　・ 木造４．２．１（ウ）（ｂ）①から⑤による

・ 地盤に接する鉄筋コンクリートによる床下の防蟻処理

・ 地盤の土壌への防蟻処理

　　使用する薬剤（　　　　　　　　　 　　　　              ）

　　使用量　    （　　　　　　　　　 　　　　              ）

・ 接着剤への薬剤混入

　　適用部材（　　　　　　　　　　　 　　　　              ）

・ 合板等の加圧注入　

　　適用箇所（　　　　　　　　　　　 　　　　              ）

　　・ べた基礎

５

軸

組

工

法

（

壁

構

造

系

）

工

事

　（５．２．２～３）

軸組構法（壁構造系）工事に使用する木材は、使用材料表１による

軸組構法（壁構造系）工事に使用する構造用面材は、使用材料表２

による

２　共 通 材 料

６　木材の表面仕上げ

　（５．４．４）

見え掛り面の表面の仕上げの程度

・ 製材　　　　　　　　　　　　　　　　　（表５．４．３ 、５）

　　・ 機械加工　　（ ・ Ａ種　　　・ Ｂ種　　　・ Ｃ種 ）

・ 構造用集成材　　　　　　 　　　　　　　　　（表５．４．４）

　　・ 機械加工　　（ ・ Ａ種　　　・ Ｂ種 ）

　　・ 手加工　　　（ ・ Ｈ－Ａ種　・ Ｈ－Ｂ種　・ Ｈ－Ｃ種 ）

・ 丸太材　　　　　 　　　　　　　　　　　　　（表５．４．６）

　　・ 機械加工　　（ ・ Ａ種　　　・ Ｂ種 ）

　　・ 手加工　　　（ ・ Ｈ－Ａ種　・ Ｈ－Ｂ種　・ Ｈ－Ｃ種 ）

・ 木材保護塗料塗り

　　施工箇所　　・ 図示      

　　種別　　　　・ Ａ種　　・ Ｂ種

７　アンカーボルトの

　（５．５．４）

　　設置等

埋込み深さ　　　　　　　　・ 図示による　　・ 　　　　　

・ 接合金物３　接合金物・接合具等

　（５．２．４）

　　　 寸法、形状、材質（ ・ 図示による　・　  　　    　　）

　　　 表面処理（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 釘及び木ねじ

　　　 マークの規格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ コンクリート用釘、特殊な釘及び木ねじ

　　 材質、寸法、形状（ ・ 図示による　　・　　　　　　　　）

・ ボルト、アンカーボルト、ナット及び座金

　　　 マークの規格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　 ボルト及びナットの材料（ ・ 図示による　　　　　　　）

　　　 アンカーボルトの材質、寸法

　　　   （ ・ 図示による　　・　　　　　　　　　　　　　　）

　　　 座金の材質（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　 座金の厚さ、寸法及び形状　　・ 図示による　　

　　　 表面処理　（ ・ 図示による　　・　　　　　　　　　　）

・ ラグスクリュー

　　　 マークの規格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　 マークの規格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　 形状、寸法（ ・ 図示による　　・　　　　　　　　　　）

・ ドリフトピン

　　 材質（ ・ 図示による　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　 形状（ ・ 図示による　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　 径、寸法（ ・ 図示による　　・　　　　　　　　　　　　）

　　 表面処理（ ・ 図示による　　・　　　　　　　　　　　　）

・ 木栓及び木ダボ　

　　 樹種（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　 形状、長さ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 　・ Ｚ、Ｃ、Ｄ、Ｓマーク表示金物以外のラグスクリュー

　 ・ Ｚ、Ｃ、Ｄ、Ｓマーク表示金物

 　・ Ｚ、Ｃ、Ｄ、Ｓマーク表示金物以外のボルト、アンカーボルト

　　  、ナット及び座金

　 ・ Ｚ、Ｃ、Ｄ、Ｓマーク表示金物

　 ・ Ｚ、Ｃ、Ｄ、Ｓマーク表示金物以外の釘及び木ねじ

　 ・ Ｚ、Ｃ、Ｄ、Ｓマーク表示金物

　 ・ Ｚ、Ｃ、Ｄ、Ｓマーク表示金物

　 ・ Ｚ、Ｃ、Ｄ、Ｓマーク表示金物以外の接合金物

＊ 工法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

材　料　・ 再生クラッシャラン　・ 切込砂利   ・ 切込砕石

・ 防腐・防蟻処理が不要な樹種による製材及び集成材

　　・ 厚さ１００㎜以上の土間コンクリート

　　 接着剤の種類（床根太用接着材ＪＩＳ　Ａ　５５５０）

埋込み保持、埋込み工法　　・ Ａ種　　　　　・ Ｂ種

埋め込み位置の許容差　　　・ 図示　　　　　・ ±５㎜

　　≪６．３．１≫

　　　　報告し、構造計算上の安全確認を行うこと。

　　　  報告し、構造計算上の安全確認を行うこと。

設計基準強度
気乾単位容積質量 スランプ 適用箇所

（Ｆｃ）

＊ 図示による

・　　　　

・　　　　

・　　　　

・ 図示による

・ 図示による

・ 基礎外周部の換気口

　・ 換気口（詳細は図示による）

・ 小屋裏換気

２　防腐措置

　（４．２．４） 　・ ねこ土台（詳細は図示による）

　・ 図示による　　　・　　　　　　　

３　防火被覆処理

　（４．３．１～３）

防火被覆材の材料　　　　　・ 図示による　　　・　　　　　　 

防火被覆材の厚さ　　　　　・ 図示による　　　・　　　　　　　 

接合部等の防火被覆処理　　・ 図示による　　　・　　　　　　 

県産木材を50％以上使用すること。

・木材使用量の概ね70％以上を国産材とし、うち市産材を含めた４　島根県産材

・　軽量コンクリート

　・ 合板

＊ 図示による

）

・

厚　さ　＊ 図示による

１０　

１１　

１２　

捨てコンクリート

床下防湿層

その他の地業

　　≪４．６．４≫

　　≪４．６．５節≫

　≪４．６．２節≫

鉄筋の種類

溶 接 金 網

１３　

１４　

継　　手

定 着 長 さ

コンクリートの

構造体コンク

塩化物量、１９　

１８　

１７　

１６　

１５　

・ 重ね継手 　　　　　   　・　　

重ね継手 　　　　　   

・ １８

＊ ２１Ｎ／㎜２ ＊ ２．３ｔ／ｍ３程度

＊ ２１Ｎ／㎜２ ＊ ２．３ｔ／ｍ３程度

・ １５

・ １５

型　　枠

無筋コンクリート

２０　

２１　

＊ 普通コンクリート ・　　　　　　　 

　　薬剤の種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

＊ 工法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　＊ 構造図による ・ １００㎜以下

特記仕様書(２)



　　（５．５．８）

受け座タイプ

公営住宅建設事業　市営住宅三刀屋第２団地Ｂ棟建設工事(建築主体)
(　)

Ｄｅｓ 一級建築士登録（大臣）

事務所（知事） 陶 山 利 幸
Ｎｏ．１５１９２０

Ｎｏ．１６５５ツカサ設計事務所
図面種別 縮　　尺図面番号 工　　事　　名

　　　 マークの規格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ コンクリート用釘、特殊な釘及び木ねじ

　 ・ Ｚ、Ｃ、Ｄ、Ｓマーク表示金物

　 ・ Ｚ、Ｃ、Ｄ、Ｓマーク表示金物以外の釘及び木ねじ

Ａ－特３

３　３５

章 章 章項　 　　目 項　 　　目 項　 　　目特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

　（６．４．２）

床書き原寸図の作成　　　・ する　　・ ない４　原　寸　図

品　名 樹種
曲げ強度

（強度等級）（使用環境）

接着性能

１　木　　材

　（９．２．２）

・ ＣＬＴ（直交集成板）

施工箇所

　 ・ 床滑り防止用接着剤

 　　 種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

　 ・ 接着剤による接合　　・ 接着剤を併用した接合

 　　 接着剤の種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）

　 ・ 床滑り防止用接着剤

 　　 種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

　 ・ 接着剤による接合　　・ 接着剤を併用した接合

 　　 接着剤の種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）

５　孔あけ加工

　（６．４．５）

３　孔あけ加工

　（９．４．４）

１　一 般 事 項

　（６．１．１）

建築基準法施行令４６条第２項を適用した軸組の建築物に適用する

　　　耐力壁

　　（５．９．６）

間渡し竹　　　　　・ マダケ　　　　・ シノチク

耐力壁

　土塗り壁の厚さ　　・ 図示による

・ 床勝ち大壁造の構造用合板耐力壁

・ 床勝ち真壁造の構造用合板耐力壁

　　 材料及び工法　  ・ 図示による

　　 材料及び工法　  ・ 図示による

　（６．２．２～３）

２　共 通 材 料 軸組構法（軸構造系）工事に使用する木材は、使用材料表３による

軸組構法（軸構造系）工事に使用する構造用面材は、使用材料表４に

よる

３　接合金物・接合具等

　（６．２．４）

・ 釘及び木ねじ

　　 材質、寸法、形状（ ・ 図示による　　・　　　　　　　　）

・ ボルト、アンカーボルト、ナット及び座金

　　　 マークの規格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　 ボルト及びナットの材料（ ・ 図示による　　　　　　　）

　　　 アンカーボルトの材質、寸法

　　　   （ ・ 図示による　　・　　　　　　　　　　　　　　）

　　　 座金の材質（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　 座金の厚さ、寸法及び形状　　・ 図示による　　

　　　 表面処理　（ ・ 図示による　　・　　　　　　　　　　）

・ ラグスクリュー

　　　 マークの規格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　 形状、寸法（ ・ 図示による　　・　　　　　　　　　　）

・ 木栓及び木ダボ　

　　 樹種（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　 形状、長さ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 接合金物

　　　 寸法・形状　　＊ 図示による

　　　 鋼材の材質　　・　　　　　　　　 

　　　 表面処理

　　　　 ・ 溶融亜鉛めっき（ 種別　　　　　　　　　　　　　）

　　　　 ・ 電気亜鉛めっき（ 種別　　　　　　　　　　　　　）

　　　　 ・ 錆止め塗装　　（ 種別　　　　　　　　　　　　　）

　　　 マークの規格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ ドリフトピン

　　 材質（ ・ 図示による　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　 形状（ ・ 図示による　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　 径、寸法（ ・ 図示による　　・　　　　　　　　　　　　）

　　 表面処理（ ・ 図示による　　・　　　　　　　　　　　　）

　 ・ Ｚ、Ｃ、Ｄ、Ｓマーク表示金物

　 ・ Ｚ、Ｃ、Ｄ、Ｓマーク表示金物

　 ・ Ｚ、Ｃ、Ｄ、Ｓマーク表示金物以外のラグスクリュー

　 ・ 製造接合金物

 　・ Ｚ、Ｃ、Ｄ、Ｓマーク表示金物

 　・ Ｚ、Ｃ、Ｄ、Ｓマーク表示金物以外のボルト、アンカーボルト

　　  、ナット及び座金

　（５．５．４）

　　仕上げ　

８　基礎天端及び柱そこ

　　均しモルタルの

材料　　　　　　・ モルタル　　・ 無収縮モルタル

モルタルの厚さ　・ 図示による　・　　　　　　　　

９　建 方 精 度

　（５．５．６）

建入れ直し後の建方精度の許容値

・ 図示　　・ 垂直、水平の誤差の範囲１／１０００以下　

・ 簡易発泡硬質ウレタンフォーム断熱材（ＪＩＳ Ａ ９５２６）

・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　（５．５．９）

　　　工法

部位ごとの釘の種類及び釘打ちの間隔

　　　・ 図示による　　・ 　　　　　　　

・ 構造材を仕上材として用いる場合の釘打ち

　　 ・ 隠し釘打ち　　　　　・ 釘頭埋め木

　　 ・ つぶし頭釘打ち　　　・ 釘頭現し

熱橋を形成する位置に設置する接合金物の断熱

・ 埋め木

１２　輪型ジベル接合

　　（６．５．１５）

・ 図示による　

・ 図示による　１３　圧入型ジベル接合

　　（６．５．１６）

　　（５．６．２）

材質　　・ 木材　　・ 鋼材（　　　　　　　　　　　　　　　　）

材質　　小屋組　　・ 木製　　・ 鋼製（　　　　　　　　　　　）

　　（５．７．８） 　　　　床組　　　・ 木製　　・ 鋼製（　　　　　　　　　　　）

　　（５．８．２）

材質　　・ 木製　　・ 鋼製（　　　　　　　　）　・ 樹脂

材質　　・ 木材　　・ 鋼材（　　　　　　　　　　　　　　　　）

材質　　小屋組　　・ 木製　　・ 鋼製（　　　　　　　　　　　）

　　　　床組　　　・ 木製　　・ 鋼製（　　　　　　　　　　　）

材質　　・ 木製　　・ 鋼製（　　　　　　　　）　・ 樹脂

１４　火 打 土 台

１６　床　　束

　　（６．６．２）

　　（６．８．２）

１５　火　打　梁

　　（６．７．８）

　　（６．８．６）

６

軸

組

工

法

（

軸

構

造

系

）

工

事

ル

工

事

Ｃ

Ｌ

Ｔ

パ

ネ 　　　 マークの規格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 ・ Ｚ、Ｃ、Ｄ、Ｓマーク表示金物

２　接合金物・接合具等

　（９．２．３）

　　　 寸法、形状、材質（ ・ 図示による　・　  　　    　　）

　　　 表面処理（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　 マークの規格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 ・ Ｚ、Ｃ、Ｄ、Ｓマーク表示金物以外の釘及び木ねじ

　 ・ Ｚ、Ｃ、Ｄ、Ｓマーク表示金物

　 ・ Ｚ、Ｃ、Ｄ、Ｓマーク表示金物以外の接合金物

　 　　強度試験　　・ 実施する　　　・ 実施しない

　 　材料　・ 図示　・　　　　　　　　　

　　 形状　・ 図示

 　　寸法　・ 図示

　　 表面処理　・ 図示

　　　 マークの規格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　 形状、寸法（ ・ 図示による　　・　　　　　　　　　　）

 　・ Ｚ、Ｃ、Ｄ、Ｓマーク表示金物以外のラグスクリュー

　 ・ Ｚ、Ｃ、Ｄ、Ｓマーク表示金物

　　 径、寸法（ ・ 図示による　　・　　　　　　　　　　　　）

　　 表面処理（ ・ 図示による　　・　　　　　　　　　　　　）

　　 材質（ ・ 図示による　　・ ＳＳ４００ ）

　　 形状（ ・ 図示による　　・ 丸鋼 ）

・ 接着剤

接合金物

釘及び木ねじ

　 ・ コンクリート用釘、特殊な釘及び木ねじ

　　  材質、寸法、形状（ ・ 図示による　　・　　　　　　　 ）

ボルト、アンカーボルト、ナット及び座金

ラグスクリュー

ドリフトピン

接着剤

６　木材の表面仕上げ

　　・ 機械加工　　（ ・ Ａ種　　　・ Ｂ種 ）

　　・ 手加工　　　（ ・ Ｈ－Ａ種　・ Ｈ－Ｂ種　・ Ｈ－Ｃ種 ）

　（６．４．６）

　　・ 機械加工　　（ ・ Ａ種　　　・ Ｂ種　　　・ Ｃ種 ）

・ 製材　　　　　　　　　　　　　　　　　

見え掛り面の表面の仕上げの程度　　　　　　（表６．４．２～４）

・ 構造用集成材　　

・ 木材保護塗料塗り

　　種別　　　　・ Ａ種　　・ Ｂ種

７　アンカーボルトの

　　設置等

埋込み深さ　　　　　　　　・ 図示による　　・ 　　　　　

　（６．５．３）

　　仕上げ　

　　均しモルタルの

９　建 方 精 度 建入れ直し後の建方精度の許容値

・ 図示　　・ 垂直、水平の誤差の範囲１／１０００以下　

　（６．５．４）

　（６．５．７）

材料　　　　　　・ モルタル　　・ 無収縮モルタル

モルタルの厚さ　・ 図示による　・　　　　　　　　

柱底均しモルタルの工法　　・ Ａ種　　・ Ｂ種

　（９．４．５）

４　表面仕上げ 表面の仕上げ

　　種別　　　　・ Ａ種　　・ Ｂ種

　　施工箇所　　・ 図示による      

木材保護塗料塗り

　　設置等

５　アンカーボルトの

　（９．５．３）

埋込み位置の許容差　　　・ ±２mm　　　・ ±５mm

保持及び埋め込み工法　　・ Ａ種　　　　・ Ｂ種

材料　　　　　　・ モルタル　　・ 無収縮モルタル

モルタルの厚さ　・ 図示による　・　　　　　　　　

６　基礎天端均し

　　モルタルの仕上げ　

　（９．５．４）

建入れ直し後の建方精度の許容値７　建 方 精 度

　（９．５．７）

・ 垂直、水平の誤差の範囲１／１０００以下、

　 かつ床及び壁の天端の平坦さ±３mm以下　

・ 簡易発泡硬質ウレタンフォーム断熱材（ＪＩＳ Ａ ９５２６）

・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 ・ つぶし頭釘打ち　　　・ 釘頭現し

熱橋を形成する位置に設置する接合金物の断熱

・ 埋め木

１０　接合金物の工法

　　（６．５．８）

　　 ・ 隠し釘打ち　　　　　・ 釘頭埋め木

木ねじの留付け

　　 ・ 木ねじ頭埋め木

部位ごとの釘の種類及び釘打ちの間隔１１　釘及び木ねじの

　　　工法

　　（６．５．１０） 構造材を仕上材として用いる場合の釘打ち

　　 ・ 図示による　　・ 　　　　　　　

・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　

熱橋を形成する位置に設置する接合金物の断熱

・ 埋め木

８　接合金物の工法

９　釘及び木ねじの

　　工法

　（９．５．９）

　（９．５．１０）

・ 簡易発泡硬質ウレタンフォーム断熱材

　　 ・ つぶし頭釘打ち　　　・ 釘頭現し

　　 ・ 隠し釘打ち　　　　　・ 釘頭埋め木

木ねじの留付け

構造材を仕上材として用いる場合の釘打ち

　　 ・ 木ねじ頭埋め木　　　・　　　　　　　　　　

寸法（㎜）

　　（５．９．１０）

 　　 接着剤の種類（床根太用接着材ＪＩＳ　Ａ　５５５０）

ボルト孔の大きさ　（ ・ 図示による　　・　　　　　　　　　　）

保持、埋込み工法　　　　　・ Ａ種　　　　　・ Ｂ種

埋め込み位置の許容誤差　　・ 図示による　　・ ±５㎜

８　基礎天端及び柱底

 　　 接着剤の種類（床根太用接着材ＪＩＳ　Ａ　５５５０）

ボルト孔の大きさ　（ ・ 図示による　　・　　　　　　　　　　）

・ 図示による　

　・ 直交集成板　 ・ Ａ種　　・ Ｂ種

　　施工箇所　　・ 図示による      

７

接合金物の工法

釘及び木ねじの

火 打 土 台

火　打　梁

床　　束

真壁造土塗り壁

大臣認定耐力壁

１０　

１２　

１３　

１４　

１５　

１６　

１１　

特記仕様書(３)



　（１０．３．２）

１００×１００

ラワン１２床下地

床下地

２等

針葉樹

１類

特類 Ｃ－Ｄ２級 ２級

ゆう薬瓦 Ｓ形　 53B

下記防水工事施工部分について、１０年間の施工保証書を提出し、

期間内に請負者の責任により漏水したときには、請負者の負担に

より直ちに補修することを確約する。

　・ アスファルト防水　 ・ 改質アスファルトシート防水

　・ 合成高分子系ルーフィングシート防水　 ・ 塗膜防水

　・ ケイ酸質系塗布防水

６　施工保証書

外、内階段　段鼻

内部　玄関床

Ｂ棟屋根

１２
１５

公営住宅建設事業　市営住宅三刀屋第２団地Ｂ棟建設工事(建築主体)
(　)

Ｄｅｓ 一級建築士登録（大臣）

事務所（知事） 陶 山 利 幸
Ｎｏ．１５１９２０

Ｎｏ．１６５５ツカサ設計事務所
図面種別 縮　　尺図面番号 工　　事　　名

１００×１００

Ａ－特４

４　３５

章 章 章項　 　　目 項　 　　目 項　 　　目特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

１　適 用 箇 所

　（１０．１．１）

内装及び外装の木下地、木造作及び木仕上げの工事

・ 手加工

種　別

・ Ａ種

・ Ｃ種

・ Ｂ種

適　　用　　箇　　所

種　別

・ ＨーＡ種

・ ＨーＢ種

・ ＨーＣ種

適　　用　　箇　　所

・ 機械加工２　表面仕上げ

　（１０．１．３） 　 機械加工の場合の仕上げの程度　　　　　　　（表１０．１．１）

３　一 般 事 項

　（１０．２．１）

木材の含水率　 ＊ Ａ種　 ・ Ｂ種　　　　　　（表１０．２．１）

４　木　　材

　（１０．２．２）

製材　・ 「製材の日本農林規格」による

造作用集成材

・ 「集成材の日本農林規格」による

・ 「集成材の日本農林規格」以外

樹　　種 見付け材面の品質

・ １等　 ・ 

・ １等　 ・ 

・ １等　 ・ 

・ １等　 ・ 

防虫処理

・ 適用しない

・ 適用する

・ 普通合板

厚さ

樹種名

単板の

程度

接着の 板面の

品質（㎜）

　（１０．２．３）

等級

強度

樹種名

単板の 接着の

程度

板面の

品質

厚さ

・ 適用する

・ 適用しない

防虫処理

・ 構造用合板

（㎜）
等級

厚さ

・ 適用する

・ 適用しない

・ 化粧ばり構造用合板

単板の樹種名 接着の程度 防虫処理
（㎜）

心材の樹種
化粧薄板の

樹種

　・ 化粧ばり造作用集成材（寸法は図示による）

・　　　　　　　

・ 　　　　

・ 杉 

・ 杉 　　　　　

・ 杉 　

・ 　　　　　

・ サクラ　

・ １．０  

・ ０．６　

・ ０．２　

・ １．５　

・ 　　　　　　・ 　　　　　　

・ 　　　　　　

・ 　　　　　　

化粧薄板の 見付け材面の

品質

柱

鴨居・長押・回縁

天井板

敷居

厚さ（㎜）

・ 　　　　　　

化粧薄板の

樹種

化粧薄板の
心材の樹種

厚さ（㎜）

・　　　　　　　

・　　　　　　　

防虫処理表面の品質

天然木化粧加工

厚さ（㎜）

・　　　　　　　

・　　　　　　　

・　　　　　　　

品　名 種別 樹種接着性能
（㎜）

曲げ強度
寸法

接着の

程度

厚さ 化粧板に使用する

単板の樹種名
防虫処理

・ 適用する

・ 適用しない

・ 天然木化粧合板

（㎜）

防虫処理

・ 適用する

・ 適用しない

厚さ 接着の

程度

化粧加工の

方法
表面性能

・ 特殊加工化粧合板

（㎜）

による区分

表裏面の状態 厚さ

による区分

難燃性

による区分

耐水性

による区分

曲げ強さ

・ パーティクルボード

（㎜）

による区分

表裏面の状態 厚さ

による区分

難燃性

による区分による区分

曲げ強さ

・ ミディアムデンシティーファイバーボード

接着剤

（㎜）

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　

　　　　　　（表１２．２．３～表１２．２．５、表１４．２．２）

釘等６　接 合 具 等

　（１０．２．４）

　適用箇所（　　　　　　　　　　　 　　　　　               ）

５　合　板　等

７　防 虫 処 理 ・ 適用する　　・ 適用しない

　　＊ 受金物の材質、形状及び寸法等は図示による

・ 外壁湿式工法

・ 内壁空積工法

　　＊ 受金物の材質、形状及び寸法等は図示による

・ 乾式工法

　　　＊ 受金物の材質、形状及び寸法等は図示による

　　方式（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

床　用　

その他　

（　　　　　　　　　　　）

岩石の種類 等　級

品質（ＪＩＳ Ａ ５００３による岩石の種類、等級）

・　　　　　　　・ １等品　・ ２等品

・　　　　　　　　　・ １等品　・ ２等品

適　用　箇　所 

１　天　然　石

２　取付け金物

　≪１０．２．１≫

　≪１０．２．２≫

定礎石

収納箱

　種類（産地、名称等）　 ・　　　　　　 

　寸法（㎜）　 Ｗ×Ｈ×ｔ＝　　　　　　

　材質　 ＊ ステンレス（ＳＵＳ３０４）ｔ＝０．８㎜

　　　　 ・ 鋼板　ｔ＝０．４㎜

　寸法（㎜）　 Ｗ×Ｈ×ｔ＝　　　　　　　　

３　その他の材料

４　定　　礎

　≪１０．２．３≫

２　施工後の試験 接着力試験

試験対象箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　実施する

４　セメントモルタルに ・ モルタル塗りのコンクリート素地面の処理 

　 工法（　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　）

・ 壁タイル張りの工法

　 ユニットタイル　・ マスク張り　・ モザイクタイル張り 

・ 既調合モルタル

　　よるタイル張り

　 外装タイル　・ 密着張り  ・ 改良積上げ張り  ・ 改良圧着張り 

５　有機系接着剤に

　　よるタイル張り 

・ モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 

　 工法（　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　）

１　伸縮調整目地及び

　　ひび割れ誘発目地

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の設置位置

伸縮調整目地の設置位置

　外壁　 ＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　 

　屋内　 ＊ 図示による　・　　　　　　　　　　

タイルの種類３　タ　イ　ル

備考（参考品番等）形状寸法（㎜）

役物使用箇所（形状は図示による）

　　　　（標準一体成型品以外は接着成型品とする）

タイルの試験張り　・ 行わない　・ 行う（　　　　　　　　　　）

タイルの見本焼き　・ 行わない　・ 行う（　　　　　　　　　　） 

　内装　 ・ 出隅　 ・  天端　 ・ 　　　　　　　　 

　外装　 ・ 出隅　 ・  窓台　 ・  マグサ　 ・ 　　　　　　　　 

適　用　箇　所

　≪１１．１．３≫

　≪１１．１．５≫

　≪１１．２．２≫

　≪１１．３．２≫

　≪１１．４．２≫

　≪１１．２．７≫

木

工

事

事

工

水

防

・ ルーフドレン

　（１１．２．２）

　（１１．２．４） 下地合板の上の防火板　　・ 使用する　・ 使用しない

・ 防水層平場の勾配　　＊ １／１００以上　　　・　　　

・ 水張り試験　　・ する　　・ しない

２　シーリング シーリング材の種類及び施工箇所

接着性試験

　（１１．３．２）

　（１１．３．５）

　図示以外は、表１１．３．１による

　・ 行う　（ ・ 簡易接着性試験　 ・ 引張接着性試験 ）

　・ 行わない

３　防水テープ

　　（１１．４．２）

　　材質　　＊ ケイ酸カルシウム版　　　・　　　　　　

４　バルコニー手すり

　　（１１．４．３）

　　材質　　（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

　　仕上げ　（　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５　ケイ酸質系塗布防水

　　（１１．５．１） 種　別適　　用　　箇　　所

＊ 図示による　　　　・　　　　　　 

＊ 図示による

石

工

事

タ

イ

ル

工

事

両面粘着防水テープの幅　　　＊ ５０㎜以上　　　・　

　　厚さ　　＊ １０㎜　　　・　　　　　　

　　　　 （樹種・寸法・等級・形状等は図示による）

　　　・ 「製材の日本農林規格」以外

　　　　 （寸法・乾燥処理・防虫処理・難燃処理は図示による）

施 工 箇 所

施 工 箇 所

施 工 箇 所

施 工 箇 所

施工箇所

施工箇所

施工箇所

施工箇所

施工箇所

施工箇所

施工箇所

施工箇所

・ アルミニウム笠木　　・　　　　　　　　　

取付用モルタル　　 ・ 石材施工業者の指定製品　　・　　　　　　　　　

石裏面処理材　     ・ 石材施工業者の指定製品　　・　　　　　　　　　

裏打ち処理材　     ・ 石材施工業者の指定製品　　・　　　　　　　　

ドレンパイプ　     ・　　　　　　　　　　　 

金物固定充填材料　 ・ 石材施工業者の指定製品　　・　　　　　　　　　　　　

　≪１１．２．７≫

　造作材の化粧面の釘打ち

　諸金物の形状、寸法及び材質

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　

形状及び寸法　　　　＊ 図示による

石材の表面仕上げ　　＊ 表１０．２．１、表１０．２．２による

屋

根

及

び

と

い

工

事

　（１４．３．１～

　　１４．３．８）

２　金 属 板 葺

下葺材料

改質アスファルトルーフィングの積雪寒冷地対策

　・ 行う　　　・ 行わない

　（１４．２．２）

１　共 通 材 料

　・ 改質アスファルトルーフィング下葺材

　・ アスファルトルーフィング９４０

よる区分

寸法に

よる区分

形状に

よる区分

製法に

種　類

大きさ

＊ 石州瓦

＊ 石州瓦

雪止め瓦

図示に

よる

図示に

よるよる

図示に

よる

図示に

の種類

役物瓦
産地

瓦桟木

棟補強用心材

　防腐・防蟻処理　＊ 適用する　・ 適用しない

　防腐・防蟻処理　＊ 適用する　・ 適用しない

　材質　・ 杉　・　　　　　　　　

　材質　・ 杉　・　　　　　　　　

　寸法　・ 幅２１×高さ１５（㎜）以上　・　　　　　　

　寸法　・ 幅４０×高さ３０（㎜）　・　　　　　　　

３　粘 土 瓦 葺

　（１４．５．１～３） 施工箇所

金属板の種類

　　　　・ 心木なし瓦棒葺　　　・ 横葺　　　　・ 立平葺

　・ ポリ塩化ビニル被覆金属板（用途 Ａ種、下地鋼板 ＳＧ）

　・ 溶融５５％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯

　・ 塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯

雪止め　 ＊ 設置する　 ・ 設置しない

金属板の厚さ   ＊ 図示による

　・　　　　　　　　 

　・ 塗装溶融５５％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯

　　（屋根用）

工法（建築基準法に基づく風圧力及び積雪荷重に応じた工法）

８ ９

10

11

12

　 手加工の場合の仕上げの程度　　　　　　　　（表１０．１．２）

・ １等　・　　　　　　　　　

・ １等　・　　　　　　　　　

・ １等　・　　　　

・ １等　・　　　　　　

・ １等　・　　　　　　　　

・ １等　・　　　　　　　　　

・ １等　・　　　　　　　　　

・ １等　・　　　　　　　　

・　　　　　　　

・　　　　　　　

・　　　　　　　

・　　　　　　　

・　　　　　　　

・　　　　　　　　　

・　　　　　　　　　

・　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ≪表９．６．２≫

　・ 造作用集成材（寸法は図示による）

　・ 化粧ばり構造用集成材（寸法は図示による）

　・ 造作用単板積層材（寸法は図示による）

　・ 直交集成材

　　・ ＦＲＰ系塗膜防水用ルーフドレン　　・ 鋳鉄製

　　　　・ 平葺（一文字葺）　　　・ 心木あり瓦棒葺

１　ＦＲＰ系塗膜防水

・　ＦＲＰ系塗膜防水

特記仕様書(４)

・　　　　　　　・　　　　　　　　　

・　　　　　　　

　（注）タイルの色は特記無き限りメーカー標準色とする。



施　工　箇　所 備　　考材料の種別 表面処理の仕上げ

＃400ステンレス

手　す　り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪表１４．２．２≫

・　　　　　　　　

・　　　　　　　

・　　　　　　

・　　　　　　　

・　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表１４．２．１）

屋根及びとい工事に係る施工保証
Ｂ棟屋根

スロープ手摺

４

公営住宅建設事業　市営住宅三刀屋第２団地Ｂ棟建設工事(建築主体)
(　)

Ｄｅｓ 一級建築士登録（大臣）

事務所（知事） 陶 山 利 幸
Ｎｏ．１５１９２０

Ｎｏ．１６５５ツカサ設計事務所
図面種別 縮　　尺図面番号 工　　事　　名

Ａ　種鉄骨階段

図示

基礎天端

(住宅木造用サッシ)

Ｂ棟

Ｂ棟雨どい

Ａ－特５

５　３５

適　用　箇　所

床の目地　　

　・ 適用する　　・ 適用しない 

接着力試験 

外装タイル張り下地等の下地モルタル塗り及び下地調整材塗りの

　・ 設けない 

　・ 設ける（図示による）　　

・ 適用しない

・ 適用する

・ 既調合材料

・ 現場調合材料

材　　料 既製目地材 備　考

下塗り及び中塗り

　・ しっくい塗り

上塗り

　・ 既調合プラスター（上塗り用）

　・ 現場調合プラスター（下塗り用）

　・ 既調合プラスター（下塗り用）　　

章 章 章項　 　　目 項　 　　目 項　 　　目特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

棟補強等に使用する金物

　材質　・ ステンレス製　・ 溶融亜鉛めっき処理を行った鋼製

　形状　・　　　　　　　　　　

　寸法　・　　　　　　　　　　

　留付け方法　＊ 図示 耐震性
種別

遮音性 断熱性 枠の見込み

寸法
水密性気密性耐風圧性

アルミニウム製建具の性能値等　　　　　　　　（表１６．２．１）

・ 図示による

・　　　　　　

・ 図示に

 よる

４　アルミニウム製建具

　（１６．２．２）

・ 　　　　

　・ 外部に面する建具の種別

　種別

　標準色・特注色の別

アルミニウムの表面処理

　　・　　　　　　　　　

　　・　　　　　　　　　　　

　　・　　　　　　　　　　　

水切り板、ぜん板　　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　

結露水の処理方法　　　＊ 図示による　・　　　　　　　　

３　鉄鋼の亜鉛めっき

適　用　箇　所 種　　別

事

工

官

左

　・ 通気構法二層下地

　・ 通気構法単層下地

　・ 直張りラスシート下地

・ ラス１　共 通 材 料

　　素材による区分（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　種類　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　単位体積当りの質量（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　≪１５．２．４≫

２　下　　地

　≪１５．２．４≫ 　・ 直張りラスモルタル下地

ラス系下地　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１５．２．３）

３　モルタル塗り

７　仕上塗材仕上げ

建

具

工

事

１　防　火　戸

　≪１６．１．３≫

防火戸の指定

　・ 図示による　・　　　　　　　

防火戸の連動

　・ ヒューズ装置　・ 熱感知器　・ 煙感知器　・ 図示による

　≪１６．１．４≫

２　見本の製作等 建具見本

　・ 製作しない　・ 製作する（適用箇所は図示による）

特殊な建具の仮組

　・ 行わない　　・ 行う

３　防犯建物部品 防犯建具部品

　・ 適用しない　・ 適用する（適用箇所は図示による）　≪１６．１．６≫

・ 防虫網

・ 防鳥網

種　類 網　目

・ステンレス（ＳＵＳ３０４）線材

・ ステンレス（ＳＵＳ３１６）製

・ ガラス繊維入り合成樹脂製

・ 合成樹脂製

材　質

・　　　　　　　　　

・　　　　　　　　　

線　径

・　　　　　　

・ １．５㎜ ・ １５㎜

５　網　　戸

　≪１６．２．３≫ ・　　　　　　　

遮音性、断熱性種別 耐風圧性 水密性気密性 枠の見込み寸法

樹脂製建具の性能値等　　　　　　　　　　　　（表１６．３．１）

　・ 外部に面する建具の種別（コンクリート及び鉄骨下地）

・ Ａ種

・ Ｂ種

・ Ｃ種

・ 図示による ・ 図示による

・　　　　　　 ・　　　　　　

遮音性、断熱性種別 気密性耐風圧性 水密性 枠の見込み寸法

　・ 外部に面する建具の種別（木下地）

・ Ｄ種

・ Ｅ種

・ 図示による ・ 図示による

・　　　　　　

　・ 標準色　・ 特注色

ガラス

表面色

６　樹脂製建具

　≪１６．３．２≫

　・建具表による　・　　　　　　　　　　　 

７　鋼 製 建 具 鋼製建具の性能値

適用箇所 気密性 水密性 備考

鋼板類の厚さ

・ Ａ－３ ・ Ｗ－１

・ Ｓ－５

・ Ｓ－６

・　　　　　　・　　　　　　　　

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　

・ Ｓ－４

耐風圧性（外部に面する場合）

鋼製軽量建具の性能値

適用箇所 気密性 遮音性、断熱性、耐震性 備考

　鋼板類の種類

召合せ、縦小口包み板等の材質

材料

形状及び仕上げ

　鋼板類の厚さ

　・ 鋼板　・ ステンレス鋼板

・ Ａ－３

　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・　　　　　　　・　　　　　　　　　　

＊ 図示による

　・ アルミニウム合金押出形材　・　　　　　　　　　　

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　　

　≪１６．５．２～３≫

　≪１６．４．２～３≫

８　鋼製軽量建具

施工箇所

施工箇所

施工箇所

工法（建築基準法に基づく風圧力及び積雪荷重に応じた工法）

　桟木の留付け工法

　棟の工法

　　・ ７寸丸伏せ棟　・ のし積み棟　　　　　　　　　

　　・　　　　　　　　　　

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　

４　スレート葺

　（１４．６．１～３）

屋根スレートの材料

　種類、寸法及び形状、色彩等　　＊ 図示による

雪止め瓦　　＊ 使用する　 ・ 使用しない

品質、形状、色調及び寸法　　＊ 図示による

軒先及びけらば等に曲面を設ける場合の半径

雪止め瓦　　＊ 使用する　 ・ 使用しない

６　と　　い といの材料

・ 金属板

・ 銅板

・ 硬質塩化ビニル樹脂

　（１４．８．１）

　　種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 ＊ 詳細は図示による

７　施工保証書

上記期間の施工保証書を提出し、期間内に受注者の責任により漏水し

たときは、受注者の負担により直ちに補修することを確約する。

　・ 雨どい　　　　　５年間（保証箇所：　　　　　　　　　　　）

　・ 屋根の防水　　１０年間（保証箇所：　　　　　　　　　　　）

５　アスファルト

　（１４．７．１～３）

　　シングル葺

事

工

属

金
　　表面仕上げ
１　ステンレスの

　≪１４．２．１≫

屋外　＊ 図示による　・　　　　　　　　　

屋内　＊ 図示による　・　　　　　　　　　

　　表面処理

　　アルミニウム合金の

２　アルミニウム及び

　≪１４．２．２≫

常温乾燥型塗装

　・　　　　　　　　　　

陽極酸化被膜の着色方法

　・　　　　　　　　

色合い

　・　　　　　　　　　　　

　・　　　　　　　　　　　

適　用　箇　所 種　　別

　　＊ ５０㎜　　　・　

　・ 簡易気密型ドアセット

　・ 簡易気密型ドアセット

15

　≪１５．３．２～５≫

仕上げ工法

　＊ Ａ種　　　　・ Ｂ種

工程の種別

色砂

　・ 大津仕上に用いる色土の種類（　　　　　　　　　　　　　）

　・ 土物仕上に用いる色土の種類（　　　　　　　　　　　　　）

色土

６　小舞壁塗り

　≪１５．１１．２

　　　　　　　～８≫ 　・ 砂壁用　　　＊ ふのり　　　　・　　　　　　　　　　　

　・ 土物仕上げ　　種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・ 大津仕上げ　　種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　）

　・ 土壁用　　　＊ つのまた　　　・　　　　　　　　　　　　

のり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１５．７．２～８）

５　しっくい塗り

４　せっこうプラスター

　　塗り

　≪１５．８．２≫

しっくい 各層の
適用箇所 下　地 調　合 備考

塗材の 塗厚

種類等 （㎜）

・ せっこう ・ 表１５．

　 ラスボード 　 １０．１

・ せっこう 　 による

　 ボード ・　　　　　　　　　　　

・　　　　　　　　　　　

　≪１５．１０．１

～３≫

　≪１５．６．２≫ ＊ 上塗り材はすべてに適用する

仕上げ塗り材の種類　　　　　　　　　　　　　（表１５．６．１）

呼び名 仕上げの形状 備考

・ 適用する

吸放湿性工法

・　　　　　　　

呼び名 仕上げの形状 備考

・ 適用する

吸放湿性工法

・　　　　　　　　

仕上げの

形状

上塗り材の

種類
呼び名 工法 耐候性 備考

呼び名 工法 備考仕上げの形状

・　　　　　　　

・　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　

適用箇所

適用箇所

適用箇所

適用箇所

下地処理

　ＡＬＣパネル下地の場合の内壁目地部の形状

　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　

８　セルフレベリング

　 　材塗り

　≪１５．５．２≫
・ せっこう系

種　　類 施　工　箇　所

　 セメント系・

13

　≪１４．２．３≫

14

Ａ種

　・ 薄付け仕上塗材

　・ 厚付け仕上塗材

　・ 複層仕上塗材

　・ 軽量骨材仕上塗材

特記仕様書(５)



章 章 章項　 　　目 項　 　　目 項　 　　目特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

自閉式上吊り引戸装置の性能

　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　 　　  引戸装置

備考
付着量

めっき鋼板の

種類

・ 上部電動式

　（手動併用）

開閉方式シャッターの種類

・ 管理用シャッター

・ 防煙シャッター

・ 屋内用防火シャッター

・ 外壁用防火シャッター

　 耐風圧強度

　 耐風圧強度

適用箇所

　（　　　　　）Ｎ／㎡

　（　　　　　）Ｎ／㎡

・　　　　　　　　

・　　　　　　　　

　　二重チェーン、急降下制動装置、急降下停止装置の設置箇所

　　障害物感知装置の設置箇所

　　危害防止機構の設置箇所

　　管理用シャッターのシャッターケース

　　　・ 設置する（設置箇所は図示による）　・ 設置しない

　保護装置

　　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　　　

　　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　　　

付着量

めっき
開閉方式

・ 上部電動式

・ 手動式

＊ 図示に

　 よる ・ アルミニウム

・ インター

・ オーバー

強度

耐風圧

材質

スラットの スラットの

形状

　　ロッキング形

　　ラッピング形

適用箇所

・ 鋼板

・　　　　　　・　　　　　　　　

開閉方式 備考

・ 溶融亜鉛

　　めっき鋼板

・ ステンレス

　　　　　鋼板

・ 電動式

・ チェーン式

・ バランス式 ・ スタンダード形

・ ローヘッド形

・ ハイリフト形

・ バーチカル形

ガイド

レール

セクション

材料
収納形式

・ スチール

　　　　タイプ

・ アルミニウム

　　　　タイプ

・ ファイバー

　グラスタイプ

耐風圧

性能
適用箇所

　　　ドア

材料

　ガラスの品種・性能・厚さ等は図示による

　ガラス留め材（防火戸を除く）

　　・ シーリング材

　板ガラスをはめ込む溝の大きさ

　　＊ 製造所の仕様による

　　・ ガスケット

　　　（ ・ グレイジングチャンネル形 ・ グレイジングビード形 ）

工法

　熱線反射ガラスの映像調整

　　・ 行う　・ 行わない

　壁用金属枠及び補強材の材質・形状、工法、伸縮調整目地の位置等

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　

呼び寸法表面形状

・ 正方形

・ 長方形

厚さ（㎜）

　　　積み

施 工 箇 所

　　≪１６．１０．３≫

　　≪１６．１１．２

　　　　　　　　～４≫

　  ≪１６．１２．２

　  ≪１６．１３．２

　  　　　　　　～３≫

　  ≪１６．１４．２

　  ≪１６．１４．５≫

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　　　　

自動ドア開閉装置の性能値

　駆動装置の性能値

　多機能トイレ出入り口引き戸用駆動装置の性能値

　検出装置の性能

機構

　戸の開閉方法

　引き戸用検出装置の種類

　　・ 光線（反射）　・ 音波　・ 電波

　凍結防止措置

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　

　　≪１６．９．２

　　　　　　　～３≫

一般事項

材質、形状および寸法

鍵

取付け施工

　　　　　　　～４≫

材料

＊ 図示による ＊ 図示による

合板の種類

＊ 図示による

表面版の厚さ表面材の 普通合板の

板面の品質
備考

・ フラッシュ戸

適用箇所

・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　

・ かまち戸

備考かまち及び鏡板の樹種 表面版の厚さ

＊ 図示による ＊ 図示による

適用箇所

・　　　　　　 ・　　　　　　　

備考

・ Ⅰ形

・ Ⅱ形

＊ 図示による＊ 図示による＊ 図示による

種別
くつずりの材料

枠及び
縁の仕上げ

・ ふすま

　各木製建具の見込み寸法

形状及び仕上げ

上張りの種類適用箇所

・　　　　　　　

・　　　　　　　・　　　　　　　

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　　　

（㎜）

備考適用箇所

・

・ ＳＵＳ３０４

表面仕上げ

・ 普通曲げ

・ 角出し曲げ

・　　　　　　　　

曲げ加工鋼板の種類

　≪１６．６．２～４≫

９　ステンレス製建具

　　≪１６．７．２≫

　　≪１６．７．４≫

１２　自動ドア開閉装置

１３　自閉式上吊り

１４　重量シャッター

１５　軽量シャッター

１６　オーバーヘッド

１８　ガラスブロック

　　・ 熱線　・ タッチ　・ 押しボタン　・　　　　　　　

　  　　　　　　～４≫

　  　　　　　　～４≫

　　・ 設ける（　　　個用）　・ 設けない

　鍵箱

　　・ ３本１組　・ （　 　 本） 

　鍵の製作本数等

　　・ 制作する（　　  本）　・ 制作しない

　マスターキー

　　＊ 図示による　・ 表

　握り玉及びレバーハンドル、押板類、クレセントの取付け位置

　　・ 図示による　・ 表１６．８．５による

　木製建具用の戸車及びレール

　　・ 図示による　・ 表１６．８．４による

　木製建具用の丁番の枚数及び大きさ

　　・ 図示による　・ 表１６．８．３による

　樹脂製建具用の丁番の枚数及び大きさ

　　・ 図示による　・ 表１６．８．２による

　金属製建具用の丁番の枚数及び大きさ

　　・ 図示による　・ 表１６．８．１による

　金物の種類及び見え掛り部の材質

　　・ 製造所の仕様による　・　　　　　　　　　　　　　

　既製金物又はこれに準ずる金物のうち機能上必要な最小限のもの

　　平　　場　・ 市松敷き　・ 模様流し　　・　　　　　　　　　

　　階段部分　・ 模様流し　・ 市松敷き　　・　　　　　　　　　

タイルカーペットの敷き方

下敷き材　・　　　　　　　

見切り、押え金物の材質、種類及び形状

　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　

備　考

厚膜型塗床材

工　法適用箇所

・ 厚膜型塗床材

　　樹脂系塗床）

・ 厚膜型塗床材

・ 防滑仕上げ

・ 平滑仕上げ

・ つや消し仕上げ

・ 防滑仕上げ

・ 平滑仕上げ

仕上げの種類

　（弾性ウレタン

　 工法

・ 樹脂モルタル

　 工法

・ 厚膜流しのべ

・ 薄膜流しのべ

　 工法　（エポキシ樹脂

　　系塗床）

種　別 

３　合成樹脂塗床

　≪１９．４．２～３≫

種別

　・ Ａ種　 ・ Ｂ種　 ・ Ｃ種　

  　（ ・ ＫＴ－Ⅰ　・ ＫＴ－Ⅱ　・ ＫＴ－Ⅲ　・ ＫＴ－Ⅳ ）

４　フローリング張り

　≪１９．５．２～６≫

　≪１９．６．２≫

　≪表１９．６．１≫

・ ループパイル

・ カットパイル

・ カット、

　 ループ併用

・ 第一種

・ 第二種

・ 第一種

・ 第二種

・ 第一種

・ 第二種

・

・

・ ５００

・

　　×５００

・ ６．５

・

・

・

（参考品番）

総厚さ

（㎜）

備　考
適用箇所 パイルの形状 種　類 寸法（㎜）

・ タイルカーペット

備　考

・ 単層フローリング

・ Ｃ種

・ Ｂ種

・ Ａ種

種別 備考

樹　種

・ フローリング

　 ボード１等

・

工　法種　類

・ 接着工法

・ 釘留め工法

　（根太張り）

・ 釘留め工法

　（直張り）

・ 接着工法

・ 釘留め工法

　（根太張り）

・ 釘留め工法

　（直張り）

・ 天然木化粧複合

　 フローリング

・

工　法種　類 樹種

備考

・

大きさ

・ フローリングブロック

樹　種 工　法 厚さ適用箇所

・ 接着工法・ 　　　　　　　 ・

適用箇所

適用箇所

現場塗装仕上げ

接着工法の場合の裏面緩衝材の種類　（                      ）

内

装

工

事

・ ビニル床シート

　・ 目地処理（工法　・ 熱溶接工法　・　　　　　　　　　　　）

　・ 突付け（適用箇所：　　　　　　　　　　　　　　　 　　　）

備　考色　柄種類の記号適用箇所 厚さ（㎜）

１　ビニル床シート、

　≪１９．２．２～３≫

　　ビニル床タイル、

　　ビニル巾木及び

　　ゴム床タイル張り
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色　柄種　類 備　考

・ ゴム床タイル

特殊な下地の工法

目地処理する場合の工法

適用箇所

　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　　

　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ 単層品

・ 複層品

厚さ（㎜）寸法（㎜）

備　考厚さ（㎜）

・ ビニル幅木

材　質適用箇所 高さ（㎜）

・ 軟質

・ 硬質

備考形状厚さ寸法性能

・ 特殊機能床材

種　類適用箇所

・ 帯電防止床シート

・ 帯電防止床タイル

・ 防滑性床シート

・ 防滑性床タイル

・ 視覚障害者用

　 床タイル

・ 耐動荷重性

　 床シート

・ ビニル床タイル

種類の記号 備　考色　柄 寸　法適用箇所 厚さ（㎜）

２　カーペット敷き

　≪１９．３．２～３≫

・ 織じゅうたん

　 　帯電性　・ 適用する　・ 適用しない

　 　工法　 ・ グリッパー工法　 ・ 全面接着工法

・ タフテッドカーペット（ 参考品番 ：　　　　　　　　　　　）

・ ニードルパンチカーペット（ 参考品番 ：　　　　　　　　　）

　　色柄　・　　　　　　　　　　　

　　パイル糸の種類等　・　　　　　　　　　　　　　　

　　　種別　 ・ Ａ種　 ・ Ｂ種　 ・ Ｃ種　　（表１９．３．１）

　　 パイル長　　　　　　㎜

　 　パイルの形状　 ・　　　　　　　　　　　

　 　厚さ（㎜）　（　　　　　）

・　　　　　　・ 適用する

・ 適用しない

・　　　　　　

備　考
適用箇所 織り方 パイルの形状 帯電性

（参考品番）

　・ 行う　　　　・ 行わない

木 製 建 具１０　

建具用金物１１　

　建具材の加工、組立時の含水率

　　・

ガ　ラ　ス１７　

　　≪１６．８．１

  ・ Ｄ種

５　畳敷き

  ・ 図示

２階共用廊下

図示による

図示による

階段床

公営住宅建設事業　市営住宅三刀屋第２団地Ｂ棟建設工事(建築主体)
(　)

Ｄｅｓ 一級建築士登録（大臣）

事務所（知事） 陶 山 利 幸
Ｎｏ．１５１９２０

Ｎｏ．１６５５ツカサ設計事務所
図面種別 縮　　尺図面番号 工　　事　　名

図示による。既製品

Ａ－特６

ＨＳ

ＦＳ 柄模様

柄模様

2.5

1.8

６　３５ 特記仕様書(６)

・ 複合フローリング



章 章 章項　 　　目 項　 　　目 項　 　　目特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

せっこうボード、その他ボード類の種類、厚さ、防火性能等は、

図示による。

合板の種類等

防虫処理

・ 適用しない

・ 適用する

・ 普通合板

厚さ

樹種名 程度

接着の 板面の

品質

（広葉樹）

・ １等　

・ ２等

（針葉樹）

・ Ｃ－Ｄ以上

・ 　　　　　　　　

適用箇所
（㎜）

・ ２類

・ １類

表板の

接着の

程度

厚さ
防虫処理

・ 適用する

・ 適用しない

・ 天然木化粧合板

適用箇所
（㎜）

・ ２類

・ １類

化粧板の樹種名

防虫処理

・ 適用する

・ 適用しない

厚さ

・ １類

・ ２類

接着の

程度

・ オーバーレイ

・ プリント

・ 塗装

化粧加工の

方法
表面性能

・ 特殊加工化粧合板

適用箇所
（㎜）

　・ 軽量鉄骨下地ボード遮音壁に用いる遮音シール材

　　　 ・ アクリル系

　　　 ・ ウレタン系

　　　 ・ ジョイントコンパウンド

　・ 木下地

下地の工法

　・ 軽量鉄骨下地

　・ 　　　　　　　　　

合板の張付け

　・ Ａ種　・ Ｂ種

せっこうボードの目地工法

　・ 突付け工法　適用箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・ 目透し工法　適用箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・ 継目処理工法　適用箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　）

６　せっこうボード、

　　その他ボード及び

　　合板張り

　≪１９．７．２～３≫

防火性能壁紙の種類 備　考適用箇所

・ 不燃

・ 準不燃

・ 不燃

・ 準不燃

　・ Ａ種　　・ Ｂ種

コンクリート・ＡＬＣ面の素地ごしらえの種別

　・ Ａ種　　・ Ｂ種

せっこうボード面の素地ごしらえの種別

モルタル・プラスター面の素地ごしらえの種別

７　壁 紙 張 り

　≪１９．８．２≫ ・ 不燃

・ 準不燃

性能等

パネル内に取り付ける建具

　・ なし

　・ あり（ ・ 寸法及び形状は図示による　・　　　　　　　　　）

適用箇所　＊ 図示による

性能等

適用箇所　＊ 図示による

パネル

表面

仕上げ

　性能等

　取付け下地の補強

　固定方法

ハンガーレール

ランナー

　性能等

　パネルをランナーに取り付ける部品

　　・ 溶接

　　・ あと施工アンカー（材質　　　　　　寸法　　　　　　　）

　・　　　　　　　　　　　・ １０．２．４（３）（オ）による

　・　　　　　　　　　　　・ １０．２．４（３）（ウ）による

　・　　　 　　　　　　   ・ １０．２．４（３）（カ）による

　・ 　　　　　　　　　   ・ １０．２．４（３）（エ）による

参考品番（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

表面材　・　　　　　　　　　　

エッジ材質形状　 　・ 　　　　　　　　　　　

幅木の材質　 ・　　　　　　　　　　　　　

よる種類

構造形式に

よる種類

操作方法に

操作方法

圧着装置の

（㎜）

総厚さ

材質

表面仕上げ材

３　可動間仕切

　≪２０．２．３≫

４　移動間仕切

　≪２０．２．４≫

５　トイレブース

　≪２０．２．５≫

設置箇所　＊ 図示による

フラットエンド　 ・ 無　 ・ 有（ ・　　                   　）

　　ボード

・ 鋼製黒板

・ ほうろう黒板

・ ホワイトボード

衝突防止表示の設置箇所、寸法、材質等　

　・ 図示による

室名札、ピクトグラフ、案内板等の形状、寸法、材質、色、書体、

　　　　　　　　　　　　　印刷等の種別、取付け形式、設置箇所等

　＊ 図示による

　・ 市販品（材質　　　　　　　　　寸法　　　　　　　　　）

安全使用温度　 ・　　　　　　　　　　　　

６　階段滑り止め

７　黒板及びホワイト

８　表　　示

９　煙突ライニング

　≪２０．２．６≫

　≪２０．２．８≫

設置箇所　＊ 図示による

　≪２０．２．１０≫

誘導標識、非常用進入口等の表示（ 設置箇所　＊ 図示による　）

　・ 消防法に適合する市販品　　・　　　　　　

　≪２０．２．１１≫

・

・

・ 横型

・ 縦型 ・

・

スラットの

幅（㎜）

・

・

使用箇所 形　式 スラットの材種 開閉方式
　　≪２０．２．１２≫

操作方式 材　質 製造所等 備　考幅・高さ

＊ 図示による

適用箇所

　　　カーテンレール

・ 片引き

・ 引分け

・ 手引き

・ 電動

・ ひも引き

品質・製造所

きれ地の種別
開閉形式 操作方式 備考

・ 暗幕用カーテン

・ カーテンレール及び付属品

　 強さ　 ・ １０－９０　 ・ １０－６０ 

　 材料　 ・ アルミニウム及びアルミニウム合金　・ ステンレス

　 本数　 ・ シングル　 ・ ダブル

　 両端、上部及び召し合わせの重なり寸法　・　 　　　㎜

表２０．２．１

ひだの種類

による

　　≪２０．２．１３≫

　　≪２０．２．１４≫

材　質

・ ビニル製

受け枠はステンレス製とする

・ アルミニウム製

・ ステンレス製

適用箇所

　　　ネット

構成基材の種類 表面仕上げ材

パネル

表面

仕上げ

スタッド パネル （㎜）

総厚さ

材質

防火

性能
５００Ｈｚ）

（ｄＢ／

遮音性

による種類

構造形式

（ｄＢ／５００Ｈｚ）

遮音性

・ 焼き付け

・ ほうろう

・

種　類 寸法（㎜） 色　彩

・ 緑

・ 黒 ・ 曲面

・ 平面

白

形式

備考

材料構法等

備　考耐震性能 所定荷重 漏えい抵抗帯電防止性能寸法（㎜）高さ（㎜）

備　考耐衝撃性能 耐燃焼性能耐荷重性能 ローリングロード性能

寸法精度

　・ 　　　　　　　　　 ・ ２０．２．２（２）（オ）による　

適用箇所　＊ 図示による

参考品番（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

断

熱

・

防

露

ユ

ニ

ッ

ト

及

び

そ

の

他

の

工

事

１　断熱材等材料

　（２０．１．２）

・ 断熱材

断熱材

フェルト状

断熱材

ボード状

 ・ ロックウール

 ・ グラスウール

 ・ ロックウール

 ・ ビーズ法ポリスチレンフォーム

 ・ 押出法ポリスチレンフォーム

 ・ ポリエチレンフォーム

 ・ グラスウール

 ・ ロックウール

厚さ

又は使用量
規格番号

 ・ ＪＩＳ Ａ 

 　　 ９５０４

 ・ ＪＩＳ Ａ 

 　　 ９５２１

 ・ ＪＩＳ Ａ 

 　　 ９５０４

 ・ ＪＩＳ Ａ 

 　　 ９５２１

 ・ ＪＩＳ Ａ

 　　 ９５０４

 ・ ＪＩＳ Ａ

 　　 ９５１１

 ・ グラスウール

断熱材の種類

材料名分類

 ・ 硬質ウレタンフォーム

 ・ フェノールフォーム

 ・ セルロースファイバー

 ・ ＪＩＳ Ａ

 　　 ９５２３

ばら状

断熱材

 ・ ＪＩＳ Ａ

断熱材

現場発泡
 ・ 吹付け硬質ウレタンフォーム

 　（難燃性を有するもの）
 　　 ９５２６

 　 Ａ種１又はＡ種１Ｈ

　  フロア

　≪２０．２．２≫

２　フリーアクセス
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　試験方法

ブラインド１０　

ロールスクリーン

カーテン及び

くつふきマット

キッチンキャビ１４　

１３　

１２　

１１　

施工箇所

　 形状　 ・ 角形　 ・ Ｃ形　 ・ Ｄ形　・　持出し形

・ 水切棚

トラップへの排水管接続　

　材質　 ・ ステンレス　 ・ アルミニウム

　寸法（㎜）　 Ｌ＝　　　　　　　　

　＊ 区分表による

１５

材質　 ・ ステンレス　 ・ 合成樹脂

防虫網　 ・ ステンレス製　 ・ 合成樹脂製

材質　 ＊ 塩化ビニル　 ・ ステンレス

径（㎜）　 ＊ ５０　 ・ 　　　　　

外部付属品　 ・ アミ　 ・ エルボ　 ・ イゲタ

寸法（㎜）　 ・　　　　　　　　 

天井裏換気パイプ

床下換気孔１７　

１６　

　・ Ａ種　　・ Ｂ種

・ カーテン

・ 防湿材

・ 気密材

　　・ ＪＩＳ Ａ ６９３０によるもの

　　・ ＪＩＳ Ａ ６１１１（透湿防水シート）によるもの

　　・ ＪＩＳ Ａ ６９３０

　　　（住宅用プラスチック系防湿フィルム）によるもの

　　・ ＪＩＳ Ｚ １７０２

　　　（発泡用ポリエチレンフィルム）によるもの

　　・ ＪＩＳ Ｋ ６７８１

　　　（農業用プラスチック系防湿フィルム）によるもの

　　・　　　　　　　　　　　　

　　厚さ　　・　　　　　　　　　　　

ｔ＝50,25,20

９００　４５０

ラワン１２床下地

ｔ＝100,50

ｔ＝60

１３５０

７５０

６００

７５０

パナソニック　図示による

６００

サンゲツ/リザーブ程度

　　厚さ　　・　0.15　　・　0.1　

(ＤＫは断熱タイプとする。)

４０

公営住宅建設事業　市営住宅三刀屋第２団地Ｂ棟建設工事(建築主体)
(　)

Ｄｅｓ 一級建築士登録（大臣）

事務所（知事） 陶 山 利 幸
Ｎｏ．１５１９２０

Ｎｏ．１６５５ツカサ設計事務所
図面種別 縮　　尺図面番号 工　　事　　名

天井・壁

Ａ－特７

材　　質
品　名 寸　法　(㎜)

ｶｳﾝﾀｰﾄｯﾌﾟ、シンク キャビネット

・ 流し台 ＊ ステンレス ＊ 木製 Ｌ＝

・ ・ 

・ コンロ台 ＊ ステンレス ＊ 木製 Ｌ＝

・ ・ 

＊ ステンレス ＊ 木製 Ｌ＝

・ ・ 

＊ 木製 Ｌ＝

・ Ｈ＝

・ ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ ＊ 鋼製 Ｌ＝

・ 換気ﾌｰﾄﾞ

・ 調理台

・ 吊戸棚

７　３５

形式　 ・ ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔまたは合成ｺﾞﾑﾀｲﾔ入り　・ 

工法　 ・ 接着工法　 ・ 埋込み工法

材質　 ・ ｽﾃﾝﾚｽ製　 ・ 黄銅製　 ・ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

流し台は、トラップ(水封50㎜以上)、網かご、包丁差し付きとする。

　段数　 ・ １段　 ・ ２段

　　　材質　 ＊ アルミニウム　 ・ 

・ 天井点検口　　寸法(㎜)　＊ 450×450　・ 

・ 床点検口　　寸法(㎜)　＊ 600×600　 ・ 

点　検　口

　　　材質　 ＊ ステンレス　 ・ アルミニウム

幅(㎜)　 ・ ・ 

特記仕様書(７)



・　集成

握り部径(㎜)　 ・ 35　 ・ 38　 ・ 40

ＹＫＫ　室外機置場（ﾊﾟﾝﾁﾝ有り）　（参考品番：ＪＦＢ　0906-01）

規格　 ＊ 性能基準による　 ・ 一般品

規格　・ 性能基準による（・一般型　・高齢者対応型）

　　　　 　　　　　　　（・住宅性能３以上）
　　　・ 一般品

　　　　　製造所等

外形呼び寸法　 ・１２１６　・１６１６　・ 　

ＬＩＸＩＬＥ　図示による

窯業系サイディング（金具通気工法）

サイディング材

　種類　・　

図示による　形状　・　

　厚さ　・　

２５　

７５

１６

その他

１３

７５

アルミニウム

シート貼り

250×125

オーバーフロー管

竪樋

公営住宅建設事業　市営住宅三刀屋第２団地Ｂ棟建設工事(建築主体)
(　)

Ｄｅｓ 一級建築士登録（大臣）

事務所（知事） 陶 山 利 幸
Ｎｏ．１５１９２０

Ｎｏ．１６５５ツカサ設計事務所
図面種別 縮　　尺図面番号 工　　事　　名

Ａ－特８

章 章 章項　 　　目 項　 　　目 項　 　　目特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

舗装の構成及び仕上がり

　舗装の構成及び厚さ

　　　　 ・ 細粒度アスファルト混合物（１３）

　　　　 ・ 密粒度アスファルト混合物（１３Ｆ）

　基層　 ・ 粗粒度アスファルト混合物（２０）

アスファルト混合物等の抽出試験

　・ 行う　 ・ 行わない

３　アスファルト舗装

（公社）日本道路協会「舗装調査・試験法便覧」のアスファルト

抽出試験方法による。

　　・ ６０～８０　・ ８０～１００

　シールコート用の乳剤

　　・ ＰＫ－１　・ ＰＫ－２

　再生アスファルトの種類　　　　　　　　　　（表２２．４．１）

　加熱アスファルト混合物等の種類　　　　　　（表２２．４．４）

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　　

　　＊ ２２．４．２（４）による　・　　　　　　　　　　　　 

　舗装の平たん性

材料

舗装の構成及び厚さ

　＊ 図示による　

４　コンクリート舗装

材料

部　位

車路及び駐車場

歩行者用通路

　早強ポルトランドセメント

　　・ 使用する　 ・ 使用しない

　　・ 低弾性タイプ

　　・ 高弾性タイプ

所定のスランプ設計基準強度 粗骨材の最大寸法

（Ｎ／㎜２） （㎝） （㎜）

・　　　　　　　

・　　　　　　　

・　　　　　　　　

・　　　　　　　　

　　・ 普通コンクリート　　　　　　　　　　　（表２２．５．１）

　注入目地材料　　　　　　　　　　　　　　 　（表２２．５．２）

目地

コンクリート版の厚さの試験　 ＊ 行う　 ・ 行わない

　コンクリート版の目地の種類、間隔及び構造

　　　　　　　　　　　　　　　（表２２．５．３、図２２．５．１）

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　 

カラー舗装の種類

　　　構成及び厚さ　

　　　表層に用いる加熱系混合物の結合材

　　　　・ アスファルト混合物　・ 石油樹脂系混合物

　　　添加する着色骨材又は自然石

５　カラー舗装

　・ 加熱系カラー舗装

　　　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　

　　　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　　　

　≪２２．５．２～６≫

　≪２２．６．２～６≫

　・ 常温系カラー舗装

　　　 工法

　　　　 ・ ニート工法　・ 塗布工法

　　　 着色部の下部

配合その他

　 　　　・ アスファルト舗装　・ コンクリート舗装

舗装の構成

舗装の平たん性

　＊ 図示による　・ 著しい不陸がないもの

透水性アスファルト混合物の抽出試験

　・ 行う　 ・ 行わない

６　透水性アスファルト

　　舗装

　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　

　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　　　

試験練りおよび試験施工を行った後、現場配合を決定し、

　　　　　　　表２２．７．２の基準値を満足することを確認する。

７　ブロック系舗装 舗装の構成及び厚さ　　　　　　　　　　　　　（表２２．８．１）　

車路

材料

　コンクリート平板の種類、寸法及び厚さ

　インターロッキングブロックの種類、寸法及び厚さ等

　舗装に用いる石材の種類、寸法及び厚さ

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　

歩行者

用通路

歩行者

用通路

歩行者

用通路

・ 舗石舗装

　 ブロック舗装

　 ロッキング

・ インター

　 平板舗装

　 リート

・ コンク

厚さ

 砂

　 モルタル

・ 空練り

・ 砂

砂

・ 砂

・ 空練り

３０

３０

２０

３０

（㎜）

・ 砂

・ モルタル

 モルタル

クッション材

適用箇所 部位 種　類
種　類

目地材 参考品名

　舗石舗装の基層の厚さ　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　

　≪２２．７．２～３≫

　≪２２．８．２～５≫

備　考種　別８　砂 利 敷 き 適用箇所

　≪２２．９．２～３≫

植

土壌の水素イオン濃度指数（ｐＨ）試験　

　・ 行う　・ 行わない 

　・ 行う　・ 行わない 

電気伝導度（ＥＣ）の試験

１　植栽地の確認等

植栽基盤の排水設備

２　植栽基盤の整備

　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　　

  ＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　　

有効土層の厚さ（㎝）　　　　　　　　　　　　（表２３．２．１）

　樹木　 

　芝、地被類

土壌改良材

植栽基盤整備工法　　　　　　　　　　　　　　（表２３．２．２）

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　　

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　　　　

　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　　　　

３　植込み用土 ・ 現場発生土　・ 客土

栽

及

び

屋

上

緑

化

工

事

種別及び指定量等（適用箇所は図示による）

材料

４　土壌改良材

  「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」の別表

　　第１の基準に適合する原料を使用したもので、植害試験の調査の

　　結果、害が認められないものとする

　・ バーク堆肥　・ 汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト）

材料

　支柱材

　防腐処理方法

　幹巻き用材料

　　・ 幹巻き用テープ　・ わら又はこも

工法

　支柱

　　・ 添え柱形　・ 鳥居形　・ 八ッ卦け形　・ 布掛け形　

　　・ ワイヤ掛け形　・ 地下埋設形

５　植　　樹

　樹種、寸法、樹立数等

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　

　　・ 丸太　・　　　　　　　　　　　

　　・ 加圧式防腐処理丸太材　・　　　　　　　　　　　　　

　≪２３．１．３≫

　≪２３．２．２、４≫

　≪２３．２．３≫

　≪２３．２．３≫

　≪２３．３．２≫
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階段及び廊下１８　

補助手すり１９　

形式　 一般品（参考品番：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　・ 公共住宅標準詳細設計図集

　　　　　（ ・ Ａ　 ・ Ｂ　 ・ Ｃ　 ・ Ｄ　）

材質　・　　　　　　　　　　　　　

寸法（㎜）　・　　　　　　　　　　　　　　　　

タオル掛け２０　

浴室ユニット２１　

　　　ング工事

　　（２０．３．３）

窯業系サイディ２２　

　　　ング工事

サイディング材

　同等品（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　（２０．３．３）

複合金属サイディ２３　

形状・寸法等　　・ 図示による　　・　　　　　　　　　

取付け　　　　　・ 縦張り工法　　・ 横張り工法

　　　（薄型パネル）

　　　工事

　　（２０．４．２）

　　（２０．４．３）

薄型パネル

形状・厚さ　　・ 図示による　　・　　　　　　　　　　　　

取付け　　　　・ 縦張り工法　　・ 横張り工法

構　法　　　　・ 通気構法　　　・ 直張り構法

ＡＬＣパネル２４　

路盤の厚さ

材料の種別

　・ 再生粒度調整砕石　・ クラッシャラン鉄鋼スラグ　

　・ 粒度調整鉄鋼スラグ　・ 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ

路盤の厚さおよび締固め度試験

　＊ 行う　 ・ 行わない

２　路　　盤

　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　　

　・ クラッシャラン　・ 粒度調整砕石　・ 再生材クラッシャラン

　≪２２．３．２～５≫

舗

装

工

事

１　路　　床 路床の構成

　透水性舗装に用いるフィルター層の厚さ　    ㎜

　路床安定処理

　　・ 適用しない 

　・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ｄ種

　　・ 適用する

　　　（ ・ 普通ポルトランドセメント　・ 高炉セメントＢ種

　　　　 ・ フライアッシュセメント ・ 生石灰特号　

　　　　 ・ 生石灰１号　・ 消石灰特号　・ 消石灰１号　）

盛土に用いる材料　　　　　　　　　　　　　　　（表３．２．１）

試験

　・ 路床締固め度試験

　・ 現場ＣＢＲ試験

　・ 路床土のＣＢＲ試験

　≪２２．２．２～５≫
19

４　街きょ、縁石

　  及び側溝

　・ 図示による

　砂利地業の厚さ

　・ 図示による　

縁石及び側溝の種類、形状及び寸法　　　　　　（表２１．３．１）

地業の工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表４．６．３）　≪２１．３．１、２≫

側溝及び排水桝

　現場打ちの場合の足掛け金物

遠心力鉄筋コンクリート管

　基床の厚さ及び種類

硬質ポリ塩化ビニル管

　基床の厚さ及び種類

継手の工法

通水試験

　＊ 行う

３　施　　工

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　

　・ 接着剤　・ ゴム輪

　≪２１．２．２≫

２　埋戻しに用いる材料

　≪２１．２．１≫

種別　 ・ Ａ種　 ・ Ｂ種　 ・ Ｃ種　 ・ Ｄ種　（表３．２．１）

グレーチング

ボルト

固定の

有無

材　質 用　途適 用 箇 所 適用荷重

桝ふた

備　考種　類適 用 箇 所

排水桝

備　考種　類適 用 箇 所

側塊

備　考形状及び寸法適 用 箇 所

材料

備　考呼び径適用箇所

・ 遠心力鉄筋

　 コンクリ

　 ート管

材　種

・ 継ぎ手

・ Ｂ形菅

・　　　　　　

形　状

・ ＲＳ－ＶＵ

・ ＶＵ

・ ＶＰ

・　　　　　　

・ 外圧菅

種類・記号

・ 硬質ポリ塩化

　 ビニル管

１　排　水　管

排

水

工

事

８　３５

　　　手すり
18

　≪２１．２．１≫

　表層　 ・ 密粒度アスファルト混合物（１３）　

　≪２２．４．２～６≫

握り部径(㎜)　 ・ 34　 ・ 38　 ・ 40

規格　　・標準詳細図による　・一般品

握り部材質　 ・合成樹脂被覆ｽﾃﾝﾚｽ　・ｽﾃﾝﾚｽ　 ・ 木

工法　　・ 縦張り工法　　　　・ 横張り工法

　　　支持具　　　＊ｱﾙﾐﾆｳﾑ製　　・（　　　　　）

　　　寸法(mm)　　＊80×240　 　・（　　　　　）

　　室名札

・表示板

　　　材質　　　　＊ｱｸﾘﾙ板　　　・（　　　　　）

ナスタＫＳ-Ｎ227Ａ（同等品以上）

・棟番号表示

　　・切抜文字　　　　・ｱﾙﾐﾆｳﾑ製　　・ｽﾃﾝﾚｽ製

　　・文字寸法(mm)　　Ｗ＝　　　　　Ｈ＝300 700

・　新聞受け

・　図示　 キョウワナスタ　KS-NP460S　（参考品番）

　　種別　　・Ａ型　　・Ｂ型

　　材質　　＊ｽﾃﾝﾚｽ製

　＊「性能基準」の性能を有するもの

・ 郵便受箱

　　形状　　・縦型　　・ 横型

　・「性能基準」によらないもの

　　数量　（　４　）戸用　（　１　）箇所

・　室外機置場

・　図示　

　　ニチハ（株）　（同等品）

・　軒天通気見切縁（30分準耐火仕様）

・　目隠し

・　図示　

ＹＫＫ　ウインバイザー（ポリカタイプ）（参考品番：ＥＬＧ　1807-Ｐ）

　　材質　　・ｱﾙﾐﾆｳﾑ製　　・合成樹脂製　　・ｽﾃﾝﾚｽ製

　　ｽﾘｰﾌﾞ径(mm)（止水板付）　　＊100　　・（　　　）

・ クーラースリーブキャップ

・ 掲示板

　＊　アルミ製　ビニールレザー張り

　　材質　　＊ｱﾙﾐﾆｳﾑ製　　・鋼製

・ 物干し金物

　　形式　　・ 丸棒型　　　・ 公共住宅型（自在型）

　　種別　　・　キョウワナスタＫＳ-ＥＸ３６２Ｓ－６０９０　６００×９００（同等品以上）

握り部材質　 ・ 合成樹脂　 ・ ステンレス　 ・ 木　・　集成

　　　文字書　　　＊ｴﾅﾒﾙ書き　　・（　　　　　）

特記仕様書(８)

　コンクリート

　 モルタル

＊ 図示による　・　　　　　　　

＊ 図示による　・　　　　　　　　　　

＊ 図示による　・　　　　　　　

＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　

　排水管用材料　　　　　　　　　　　　　　　（表２１．２．１）

雨水桝

コンクリート製

３５０角

３５０角
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36
240   

公営住宅建設事業　市営住宅三刀屋第２団地Ｂ棟建設工事(建築主体)
(　)

Ｄｅｓ 一級建築士登録（大臣）

事務所（知事） 陶 山 利 幸
Ｎｏ．１５１９２０

Ｎｏ．１６５５ツカサ設計事務所
図面種別 縮　　尺図面番号 工　　事　　名

(参考)

ｸﾘｵﾝ
旭化成

Ａ－特９

章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

補償期間６　新植樹木の枯補償

＊ 引き渡しの日から１年間　・　　　　　　　　　　　　　　

７　移植樹木の枯損処置 枯損処置を行う期間

８　芝 芝の種類、吹付けは種用種子の種類及び量、地被類及び芝張りの工法

植栽基盤

　土壌層の厚さ

材料

　屋上緑化システム

　　排水層の種類

　　植込み用土の種類

　　　・ 改良土　・ 人口軽量土

　屋上緑化軽量システム

　　見切り材、舗装材、排水孔、マルチング材等

工法

　支柱

　かん水装置

９　屋 上 緑 化

　　・ 設置する（種類：　＊ 図示による　・　　　　　　　　　）

　　樹木、芝及び地被類の樹種又は種類、寸法、株立数並びに刈込みものの

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　

　　　・ 軽量骨材（層の厚さ：　　　　　）　・ 板状成形品

　　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　

　　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　　　　

　　・ 設置する（形式：　＊ 図示による　・　　　　　　　　　）

　・　　　　　　　　　　　

　　＊ 図示による　・　　　　　　　　　　　

屋

外

整

備

工

事

１　フ ェ ン ス

２　バ リ カ ー

種類　 ・ メッシュフェンス　 ・ ネットフェンス　 

　　　 ・ 目隠しフェンス　 ・ 格子フェンス

　　　 ・ 　　　　　　　　　

製造所：　　　　　　　

材質　 ・ ステンレス製　 ・ 鋼製　 ・ 擬石製　 ・　　　　　　　 

３　視覚障がい者

　　誘導用、注意喚起

　　用ブロック 寸法（㎜）　 ＊ ３００×３００

形状　 ＪＩＳ Ｔ ９２５１ による

材質　 ・ コンクリート製　 ・ 磁器質タイル製 

　　　 ・ 合成ゴム製　 ・　　　　　　　　　　 

参考品番（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

参考品番（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　≪２３．３．４≫

　≪２３．３．６≫

　≪２３．４．２、３≫

　≪２３．４．１≫
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Ⅱ　工 事 仕 様

　　　（１） 図面及び特記事項に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部

　　　　　　 監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成３１年版〔平成３１年４月２５日

　　　　　　 改定〕」（以下「標準仕様書」という）による。ただし、改修工事に関しては「公共

　　　　　　 建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成３１年版〔平成３１年４月改定〕」

　　　　　　（以下「改修標準仕様書」という）による。

　１　共　通　事　項

　　　（３） 特記事項に記載の（　）内表示番号は、標準仕様書の当該項目・図または表を示す。

　　　　　 ・ 印と ＊ 印のある場合はともに適用する。

　　　　　 ・ 印の無い場合は、 ＊ 印のあるものを適用する。

　　　（２） 特記事項は ・ 印を適用する。

　２　特　記　事　項

　　　（１） 章及び項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

骨

事

鉄

工

１　鉄骨製作工場 ＊ 指定性能評価機関によるグレードの指定

　　・ Ｓ　 ・ Ｈ以上　 ・ Ｍ以上　 ・ Ｒ以上　 ・ Ｊ以上

・ 監督職員が承諾する製作工場

　（７．１．３）

章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項 章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

２　施工管理技術者

　（７．１．４）

配置する 

　資格（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３　鋼　　材

　種類の記号　（７．２．１）

鋼材の材質等　　　　　　　　　　　　　　　　　（表７．２．１）

　　・ ＳＳ４００　・ ＳＮ４００Ａ　・ ＳＭ４９０Ａ 

　　・ ＳＳＣ４００　・ ＳＴＫＲ４００　・　　　　　　　　

４　高力ボルト 高力ボルトの種類

　（７．２．２）

　（７．３．２）

　（７．４．１～９）

　・ トルシア形　　  ２種（Ｓ１０Ｔ）

　・ ＪＩＳ形    　　２種（Ｆ１０Ｔ）

　・ 溶融亜鉛めっき　１種（Ｆ８Ｔ）相当

　ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等

　＊ 図示による

　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　

すべり試験

　・ 行わない

　・ 行う　　試験方法（　　　　　　　　　　　　　 　　　　　）

５　普通ボルト ボルト及びナットの材料

ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等

母屋又は胴縁の取付に使用する普通ボルトの孔径

　＊ 図示による

　（７．２．３）

　（７．３．２、８）

　・ 表７．２．３による　・　　　　　　　　　

　・ ねじの呼び径±１．０㎜　・　　　　　　　　

　　（７．２．９）

　　（７．１０．３）

・ モルタル　　　　　　　　　　　　　　 　　　（表７．２．５）

８　ターンバックル 建築用ターンバックルボルト

建築用ターンバックル胴

ねじの呼び　　＊ 図示による

　（７．２．６） 　・ 羽子板ボルト　・　　　　　　　　　　　　　　　

　・ 割枠式　　　　・　　　　　　　　　　　　

種類等

呼び名

９　ス タ ッ ド ＪＩＳ Ｂ １１９８による

適　用　箇　所

・ １６

・ １９

・ ２２

・　　　　　　　　　　　　 

　（７．２．８）

呼び長さ（㎜）

材　質６　アンカーボルト

　（７．２．４）

　（７．１０．３）

　＊ 図示による

構造用アンカーボルト及びアンカーフレームの形状及び寸法

　　　　　　・ ＡＢＲ４００　・ ＡＢＲ４９０　

　・ Ａ種　 ・ Ｂ種 　・ 図示による

建方用アンカーボルトの保持及び埋込み工法　　（表７．１０．１）

　（構造用）セットの種類（ＪＩＳ Ｂ １２２０）

　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　

　（建方用）・ ＳＳ４００　 ・　　　　　　　　　　　　　　

７　溶 接 材 料

・ 図示による　（７．２．５）

・ ７．２．５（１）（２）による　

柱底均しモルタル１０　

８

コ

ン

ク

リ

ー

ト

ブ

ロ

ッ

ク

・

Ａ

Ｌ

Ｃ

パ

ネ

ル

・

押

出

成

形

セ

メ

ン

ト

板

工

事

適　用　箇　所 断面形状及び圧縮強さによる区分

・ 型枠状ブロック ２０

　　ブロック帳壁及び塀

１　補強コンクリート

　　ブロック造

２　コンクリート

・ 空洞ブロック １６

＊ 図示による

＊ 図示による

＊ 図示による

３　各 部 配 筋

　（８．２．１）

　（８．３．２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表８．３．１）

・　　　　　　　　　　　　

　（８．３．４）

備考
４　ＡＬＣパネル

　（８．４．２～６）
用途区分

外壁用

区分

表面加工

＊ 平パネル

・ 意匠パネル

単位荷重

・ Ａ種

・ Ｂ種

工法種別 耐火性能

・ １時間

・　　　　　　　　

間仕切用 ＊ 平パネル

・ 意匠パネル

・ Ｃ種

・ Ｄ種

・ Ｅ種

・ １時間

・　　　　　　　　　　

屋根用

床　用

＊ 平パネル

＊ 平パネル

＊ Ｆ種

＊ Ｆ種 ・ １時間

・ ２時間

・ ３０分間

・　　　　　　　　　　

工法種別 備考

・ Ａ種

・ Ｂ種

・ Ｂ種

・ Ｃ種

外　壁

間仕切り壁

・ フラットパネル

・ デザインパネル

・ タイルベースパネル

・ フラットパネル

・ デザインパネル

・ タイルベースパネル

使用箇所 表 面 形 状５　押出成形セメント板

　　（ＥＣＰ）

　（８．５．２～５）

厚さ（㎜）

（㎜）

厚さ

（×９．８Ｎ／㎡）

パネル開口の限度
切断後のパネルの残り部分の幅

・ 開口幅

・ 切り欠き

・　　　　　　　　　

・ 図示による

・　　　　　　　　　　

・ 図示による

・　　　　　　　　　

・ 図示による

・　　　　　　　　　　

・ 図示による

・　　　　　　　　　　

・ 図示による

・　　　　　　　　　

・ 図示による

・ 図示による

・　　　　　　　　　

・　　　　　　　　　　

・ 図示による

開口の大きさ

短辺

長辺

短辺

長辺

・ 無収縮モルタル

　　材料、調合等　

　　　・ 図示による

　　　・ ７．２．９（２）（ア）～（エ）による

種別　 ＊ Ａ種　 ・ Ｂ種　　　　　　　　　　（表７．１０．２）
アンカーボルト設置時の工法

７

９　３５

表面処理　 　・ 亜鉛めっき＋粉体塗装　 ・ 溶融亜鉛めっき

朝日ユニフェンスH=1000

特記仕様書(９)



１

５

壁

 ・ 15

屋根下地材
床下地材

桁・梁

柱 Ｅ７０

Ｅ１１０

公営住宅建設事業　市営住宅三刀屋第２団地Ｂ棟建設工事(建築主体)
(　)

Ｄｅｓ 一級建築士登録（大臣）

事務所（知事） 陶 山 利 幸
Ｎｏ．１５１９２０

Ｎｏ．１６５５ツカサ設計事務所
図面種別 縮　　尺図面番号 工　　事　　名

Ａ－特１０

章 章 章章 特　　　　記　　　　事　　　　項特　　　　記　　　　事　　　　項特　　　　記　　　　事　　　　項特　　　　記　　　　事　　　　項

・ 「製材の日本農林規格」による目視等級区分構造用製材（寸法は図示による）

 ・ 構造材Ⅰ　・ 構造材Ⅱ

 ・ 乙種

 ・ 構造材Ⅰ　・ 構造材Ⅱ

 ・ 乙種

 ・ 構造材Ⅰ　・ 構造材Ⅱ

 ・ 乙種

 ・ 構造材Ⅰ　・ 構造材Ⅱ

 ・ 乙種

 ・ 構造材Ⅰ　・ 構造材Ⅱ

 ・ 乙種

 ・ １級　・ ２級　

 ・ ３級

 ・ １級　・ ２級　

 ・ ３級

 ・ １級　・ ２級

 ・ ３級

 ・ １級　・ ２級

 ・ ３級

 ・ １級　・ ２級　

 ・ ３級

 ・ １５

 ・ ２０

 ・ １５　

 ・ ２０

 ・ １５　

 ・ ２０

 ・ １５　

 ・ ２０

 ・ １５　

 ・ ２０

含水率

（％）
施工場所 樹種 構造材の種類 等級 保存処理

樹種施工場所

・ 「製材の日本農林規格」による機械等級区分構造用製材（寸法は図示による）

曲げ性能（等級）

 ・ １５　・ ２０

 ・ １５　・ ２０

含水率（％）

 ・ １５　・ ２０

 ・ １５　・ ２０

 ・ １５　・ ２０

保存処理

  ＊ 加工前に構造耐力上主要な部分である柱及び横架材全数について、縦振動ヤング係数を

 　  測定し、基準強度を満たしていることを確認し、報告書を監督職員に提出する。

  ＊ 加工前に構造耐力上主要な部分である柱及び横架材全数について、縦振動ヤング係数を

 　  測定し、基準強度を満たしていることを確認し、報告書を監督職員に提出する。

施工場所 樹種 等級

 ・ １級　・ ２級

 ・ １級　・ ２級

 ・ １級　・ ２級

・ 「製材の日本農林規格」による下地用製材（寸法は図示による）

保存処理

施工場所 樹種

・ 「製材の日本農林規格」以外による下地用製材（寸法は図示による）

使
用
材
料
表

（

５
軸
組
工
法（

壁
構
造
系）

工
事

２

５

．
２

．

（
）３

  ＊ 加工前に構造耐力上主要な部分である柱及び横架材全数について、縦振動ヤング係数を

 　 測定し、基準強度を満たしていることを確認し、報告書を監督職員に提出する。

・ 丸太材（詳細は図示による）

・ 木質接着成形軸材料（詳細は図示による）

・ 木質複合軸材料（詳細は図示による）

・ 木質断熱複合パネル（詳細は図示による）

・ 木質接着複合パネル（詳細は図示による）

表裏の状態

による区分 による区分 による区分

曲げ強さ 耐水性 厚さ

（mm）
施工箇所

・ 構造用ＭＤＦ

・ 構造用パーティクルボード

表裏の状態

による区分 による区分 による区分

曲げ強さ 耐水性 厚さ

（mm）
施工箇所

使
用
材
料
表

（

軸
組
工
法（

構
造
系）

工
事

３

６

軸

．
２

．
２

（
）

６

（

５

．
２

．
２）

・ 「集成材の日本農林規格」による構造用製材（寸法は図示による）

 ・ 特級　・ １級　

 ・ ２級

 ・ 特級　・ １級　

 ・ ２級

 ・ 特級　・ １級　

 ・ ２級

 ・ Ａ　・ Ｂ　

 ・ Ｃ

 ・ Ａ　・ Ｂ　

 ・ Ｃ

曲げ性能

（強度等級）

接着性能

（使用環境）
施工場所 品名 樹種 材面の品質

 ・ Ａ　・ Ｂ　

 ・ Ｃ

・ 「集成材の日本農林規格」による構造用製材（寸法は図示による）

 ・ 特級　・ １級　

 ・ ２級

 ・ 特級　・ １級　

 ・ ２級

 ・ 特級　・ １級　

曲げ性能

（強度等級）
品名 樹種

 ・ Ａ　・ Ｂ　

 ・ Ａ　・ Ｂ　

 ・ Ｃ

施工場所 材面の品質
接着性能

（使用環境）
保存処理

・ 「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用製材（寸法は図示による）

芯材の樹種 化粧薄板の樹種施工場所 品名

・ 「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用製材（寸法は図示による）

芯材の樹種施工場所 品名 化粧薄板の厚さ（㎜） 見付け材面の品質

 ・ Ａ　・ Ｂ　

 ・ Ｃ

 ・ １等

 ・ ２等

 ・ 　　　　

 ・ 　　　　

・ 「単板積層材の日本農林規格」による構造用単板積層材（寸法は図示による）

 ・ Ｃ

 ・ Ａ　

 ・ Ｂ　

 ・ Ｃ

 ・ Ａ　

 ・ Ｂ　

 ・ Ｃ

 ・ Ａ　

 ・ Ｂ　

（曲げヤング

曲げ性能

係数区分）

 ・ 特級　

 ・ １級　

 ・ 特級　

 ・ １級　

 ・ 特級　

 ・ １級　

 ・ ２級

 ・ ２級

 ・ ２級

区分

水平せん断

（使用環境）

接着性能
樹種品名施工場所 等級 保存処理

・ 「単板積層材の日本農林規格」による構造用単板積層材（寸法は図示による）

（曲げヤング

曲げ性能

係数区分）
区分

水平せん断
保存処理

接着性能

（使用環境）
樹種品名施工場所

 ・ １　・ ２

 ・ １　・ ２

 ・ １　・ ２

・ 「製材の日本農林規格」による目視等級区分構造用製材（寸法は図示による）

樹種 構造材の種類 等級

 ・ 構造材Ⅰ　

 ・ 構造材Ⅱ　

 ・ 乙種

 ・ １級　

 ・ ２級　

 ・ ３級

 ・ １５　

 ・ ２０

含水率（％）施工場所

 ・ 構造材Ⅰ　

 ・ 構造材Ⅱ　

 ・ 乙種

 ・ １級　

 ・ ２級　

 ・ ３級

 ・ １５　

 ・ ２０

 ・ 構造材Ⅰ　

 ・ 構造材Ⅱ　

 ・ 乙種

 ・ １級　

 ・ ２級　

 ・ ３級

 ・ １５　

 ・ ２０

 ・ 構造材Ⅰ　

 ・ 構造材Ⅱ　

 ・ 乙種

 ・ １級　

 ・ ２級　

 ・ ３級

 ・ １５　

 ・ ２０

 ・ 構造材Ⅰ　

 ・ 構造材Ⅱ　

 ・ 乙種

 ・ １級　

 ・ ２級　

 ・ ３級

 ・ １５　

 ・ ２０

樹種施工場所

・ 「製材の日本農林規格」による機械等級区分構造用製材（寸法は図示による）

含水率（％）

 ・ １５　・ ２０

 ・ １５　・ ２０

 ・ １５　・ ２０

曲げ性能等級

保存処理

保存処理

樹種  含水率（％）施工場所

・ 「製材の日本農林規格」による広葉樹製材（寸法は図示による）

 ・ 特級　・ １級　

 ・ ２級

 ・ 特級　・ １級　

 ・ ２級

 ・ 特級　・ １級

 ・ ２級

 ・ 特級　・ １級

 ・ ２級

 ・ 特級　・ １級　

 ・ ２級

 ・ １３

 ・ １３

 ・ １３

 ・ １３

 ・ １３

含水率

（％）

 ・ １０　

 ・ １０　

 ・ １０　

 ・ １０　

 ・ １０　

施工場所 等級樹種 形状 保存処理

・ 「製材の日本農林規格」による広葉樹製材（寸法は図示による）

 ・ 特級　・ １級　

 ・ ２級

 ・ 特級　・ １級　

 ・ ２級

 ・ 特級　・ １級

 ・ ２級

含水率

（％）
施工場所 等級樹種 形状 保存処理

 ・ 耳付材

 ・ 耳付材

 ・ 耳付材

樹種施工場所

 ・  

 ・  

 ・  

・ 無等級材（寸法は図示による）

 含水率（％） 等級（材面の品質） 保存処理

樹種施工場所

 ・  

 ・  

 ・  

・ 無等級材（寸法は図示による）

 含水率（％） 等級（材面の品質） 保存処理

接着性能

（使用環境）
施工場所 品名 樹種

・ ＣＬＴ（直交集成板）

曲げ性能

（強度等級）

寸法

（mm）
種別

・ 「合板の日本農林規格」による構造用合板

 ・  

 ・  

 ・ 適用しない

 ・ 適用する

 ・ 適用しない

 ・ 適用する

 ・ 適用する

 ・ 適用しない

 ・ 適用する

 ・ 適用しない

 ・ 適用する

 ・ 適用しない

 ・ Ｃ－Ｄ

 ・  

 ・ Ｃ－Ｄ

 ・  

 ・ Ｃ－Ｄ

 ・  

 ＊ ２級

 ＊ ２級

厚さ

（㎜）
施工場所 等級 表板の樹種 接着の程度 防虫処理の適用板面の品質 強度等級の適用

 ＊ ２級

 ＊ １級

 ＊ １級

 ＊ １級

 ・ 特類

 ・ １類

 ・ １類

 ・ 特類

 ・ １類

 ・ 特類

・ 「合板の日本農林規格」による化粧針構造用合板

施工箇所 厚さ（mm） 接着の程度単板の樹種名

 ・ １類　 ・ 特類

・ パーティクルボード

施工箇所
表裏面の状態

による区分

曲げ強さ

による区分

耐水性

による区分
厚さ（㎜）

 ・  

 ・  

 ・  

施工場所

・ 「構造用パネルの日本農林規格」による構造用パネル

曲げ性能（等級） 厚さ（㎜）

 ・  

 ・  

 ・  

・ 木質接着複合パネル（詳細は図示による）

・ 木質断熱複合パネル（詳細は図示による）

・ 木質複合軸材料（詳細は図示による）

・ 木質接着成形軸材料（詳細は図示による）

接着性能

（使用環境）
施工場所 品名 樹種

・ ＣＬＴ（直交集成板）

曲げ性能

（強度等級）

寸法

（mm）
種別
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・ 「合板の日本農林規格」による構造用合板

 ・  

 ・  

 ・  

 ・ 適用する

 ・ 適用しない

 ・ 適用する

 ・ 適用しない

 ・ 適用する

 ・ 適用しない

 ・ 適用する

 ・ 適用しない

 ・ 適用する

 ・ 適用しない

 ・ 適用する

 ・ 適用しない

 ・ Ｃ－Ｄ

 ・  

 ・ Ｃ－Ｄ

 ・  

 ・ Ｃ－Ｄ

 ・  

 ＊ ２級

 ＊ ２級

厚さ

（㎜）
施工場所 等級 表板の樹種 接着の程度 防虫処理の適用板面の品質 強度等級の適用

 ＊ ２級

 ＊ １級

 ＊ １級

 ＊ １級

 ・ 特類

 ・ １類

 ・ １類

 ・ 特類

 ・ １類

 ・ 特類

施工箇所 厚さ（mm） 接着の程度単板の樹種名

 ・ １類　 ・ 特類

・ 「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板

・ パーティクルボード

施工箇所

 ・  

 ・  

 ・  

・ 「構造用パネルの日本農林規格」による構造用パネル

厚さ（㎜）
表裏面の状態

による区分 による区分

曲げ強さ

による区分

難燃性

 ・  

 ・  

厚さ（㎜）

 ・  

施工場所 曲げ性能（等級）

 ・ １級　・ ２級　・ ３級　・ ４級  

 ・ １級　・ ２級　・ ３級　・ ４級  

 ・ １級　・ ２級　・ ３級　・ ４級  

  　 報告書を監督職員に提出する。

  ＊ 加工前に、縦振動ヤング係数を測定し、基準強度を満たしていることを確認し、

  ＊ 加工前に、縦振動ヤング係数を測定し、基準強度を満たしていることを確認し、

  　 報告書を監督職員に提出する。

保存処理

 ・ 適用しない

 ・ 適用する
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特記仕様書(１０)

化粧薄板の厚さ（㎜）

・ 国土交通大臣の指定を受けたもので基準強度の数値を指定された製材（寸法は図示による）

 ・ ２級  ・ Ｃ

 ・ 　　　　


